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产品详情

.IEC 62040-1的主要内容

这是一个关于安全方面的标准，其内容共分5章：

第1章为一般要求，对有关UPS安全性方面的定义、基本的试验条件、标志、安全规程等的通用要求作出
了说明和规定;

第2章为基本设计要求，包括对防触电保护、安全电压和限流、接地和过电流的预防和保护、绝缘和隔离
要求、接口电路等基本设计原则的规定;

第3章为布线和与电源的连接要求;

第4章为关于机械性能方面的要求，包括对产品的牢固性、机械强度和应力的消除、结构性能、阻燃性以
及蓄电池的安置等作出了详细说明和规定;

第5章是关于电和热方面的安全要求。

由于该部分的内容所固有的特点，对于不同使用场所和使用特点的产品，其要求有所不同。因而，标准
的草案根据产品的使用场所和使用特点，又进一步将其分为两个标准，即：IEC
62040-1-1《不间断电源设备，第1-1部分：UPS在操作者可接近地方使用时的一般规定和安全要求》和IE
C 62040-1-2《不间断电源设备，第1-2部分：UPS在限制接近的地方使用时的一般规定和安全要求》。结
合我国国情，我国于1999年8月对这两个标准草案提出了修改意见。

3.IEC 62040-2(1999)的主要内容

IEC于1999年2月出版了该部分标准的正式版本，标准的名称为《不间断电源设备(UPS)第2部分：电磁兼
容性(EMC)的要求》，主要内容共分为3章：



第1章主要是规定了该标准的适用范围和关于EMC方面的术语和定义;

第2章主要是关于辐射(扰动)的内容，对辐射的一般要求、测量条件、分类及其限制作出了说明和规定;

第3章是关于抗扰性内容，对产品抗静电放电、电磁波发射、快速瞬变、低频信号的能力及试验方法作出
了说明和规定。

4.IEC 62040-3(1999)的主要内容

该标准的正式版本为1999年3月出版，标准的名称为《不间断电源设备(UPS)第3部分：规定性能的方法和
试验要求》，内容共分7章：

第1章为范围和对像。

第2章为引用标准。

第3章为术语和定义。

第4章为使用的一般环境条件，包括正常的使用、储存、运输条件和非正常使用条件;

第5章为使用的电气条件以及对UPS的性能要求，包括UPS类型、标志的一般要求;输入、输出、中间直流
及蓄电池电路等的技术要求和规定;UPS开关的特性和额定值要求;关于冗余式和并联UPS的特性说明;信号
传输电路的要求等。

第6章为UPS电气试验，包括对试验类型、试验条件的一般规定;UPS功能单元(整流器、逆变器、UPS开关
、监测和控制装置)的试验;各类试验的试验项目、试验程序、试验方法的详细说明和规定;

第7章为关于环境、储存、运输等非电气试验项目及其试验方法的规定。
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