
宁夏锅炉维修保养、银川低氮锅炉清洗除垢

产品名称 宁夏锅炉维修保养、银川低氮锅炉清洗除垢

公司名称 宁夏迈奇环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 永宁县望远镇现代金属物流园一号楼19号房

联系电话 0951-7687423 13519215134

产品详情

银川锅炉清洗、除垢，银川低氮锅炉维修保养！A．锅炉本体维护保养打开锅炉各清洁口，观察每台锅
炉火侧的积碳和积灰状况，分析产生原因，作出相应的维护保养措施，然后进行相应的清洁、维护保养
；检查燃烧筒保温隔热层，根据实际使用状况确定紧固或更换保温隔热层；对锅炉水侧情况观察了解后
，针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况，提出改进意见或建议。B．燃烧机维护保养经对燃烧机的拆卸、检查
，对燃烧机下列部件做如下维护保养：⑴清洁燃烧机本体。⑵清洗燃烧机喷嘴。⑶清洗燃烧机燃气过滤
器。⑷燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查。⑸对伺服机构零位及zuì大限位调整，
使空气蝶板转动准确灵活。⑹检查电磁阀是否严密。⑺打开并吹刷风压开关、风门限位开关、各压力限
定器积尘。检查并重新紧固接线端子，手动调零并根据实际运行情况重新调整或调至设定值。⑻检查程
序控制器的工作程序及每一程序的位置落点是否准确，避免提前点火或置后点火等情况的发生。⑼检查
并吹刷电离棒表面积灰和老化情况，检查并调整电离棒距火焰的位置，以保障运行过程中接收控制电流
及保证中途熄火或点火未成功时控制系统及时切断燃料的供给。⑽检查点火电极是否积碳积尘，相对位
置是否合理、点火变压器工作状况等。C、锅炉控制系统维护保养对锅炉控制元件做如下维护保养：⑴
水位限定器、安全温度限定器、zuì高压力限定器、zuì低压力限定器、锅炉出水温度传感器，回水温
度传感器，烟气温度传感器等进行清洗保养。同时检查配线并其灵敏程度。⑵对锅炉控制器进行电器清
洁检查，参数设定检查。⑶测试锅炉安全链、调节链等调节保护功能的灵敏度和可靠性。D、整体调试
锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试：燃气压力保护系统燃烧点火系统燃烧火焰检测保护系统燃烧器安全
保护连锁系统燃烧器各负荷，风、燃料配比系统调整超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整锅炉
燃烧器控制参数设定。
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