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产品名称 高压电机维修图片 枣庄高压电机维修
潍坊沪联电机

公司名称 潍坊市沪联电机维修有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园

联系电话 15966100028 15966100028

产品详情

直流电机维修后就需要对直流电机进行检查与试验，高压电机维修设备，方法如下：

    直流电机经拆装、修理后，必须经检查和试验后才能使用。通过试验后的电机，终应达到的要求是
：直流发电机应能建立稳定的额定电压，在额定负载下运行时，火花等级不超过1．5级；直流电动机在
额定负载下达到稳定的转速，同时火花等级不超过1．5级。

   ①试验前的检查。对装配质量的检查。

   ②直流电机维修后，气隙测量气隙测量的目的是检查各磁极装配的质量，定子和转子的装配是否正
确，转子是否偏心，轴、轴承和轴承座是否变形，保证当电机运转时定子和转子有均匀的气隙。

高压电机机械原因产生振动的检查：

关于机械原因引起的振动和噪声，应首先探测电机气隙是否均匀。检查轴承，拆下后清洗，测量径向间
隙，其间隙大小不应超过规定。还要检查定子铁芯变形和配合松动的情况。松动的铁芯可用环氧树脂粘
结，片间松动需要重新压紧铁芯。检查转轴是否弯曲，高压电机维修厂家，必要时还要检查转子铁芯并
做平衡试验。

潍坊市沪联电机维修有限公司，依托国内各大电机厂相关技术研究院联合成立，是维修大型高压电机、
大型直流电机、整流子调速电机、冷冻电机、印刷机电机、汽轮发电机设备、牵引电机、进口电机的单



位。

高压电机修理电机网:

(1)毛病表象：电机不能起动，并且没有任何声响。缘由：①保险丝熔断。②起动器掉闸。③电源没有电
。

(2)毛病表象：电机不能起动，枣庄高压电机维修，有嗡嗡的响声。缘由：①电源线一相断线，或保险丝
有一相熔断，或电机有一相绕组断线。②定子与转子之间的空气空隙不正常，使定子与转子相碰。③轴
承损坏。④被股动机械卡住。

(3)毛病表象：电机起动时保险丝熔断。缘由：①定子线圈一相反接。②定子线圈短路或接地。③轴承损
坏。④传动皮带太紧。⑤被股动机械卡住。⑥起动时误操作。

(4)毛病表象：电机起动后转速较低。缘由：①电源电压过低。②将三角形接线的电机接成星形。③定子
线圈短路。④转子的短路环、笼条开裂或开焊。⑤电动机过负荷。

(5)毛病表象：电机温度过高，但电流没有超越额定值。缘由：①环境温度过高。②电机通风道阻塞。③
电机油泥、尘埃太多影响散热。

(6)毛病表象：电机在运转中有暴炸声。缘由：①线圈暂时接地。②线圈暂时短路

如发现以上毛病表象，应及时修理电机。

高压电机维修图片-枣庄高压电机维修-潍坊沪联电机(查看)由潍坊市沪联电机维修有限公司提供。潍坊市
沪联电机维修有限公司位于潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发
展，目前沪联电机维修在焊接设备中享有良好的声誉。沪联电机维修取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。沪联电机维修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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