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.浸渍方法：浸漆前必须用空气压缩机将整个电机吹干吹净，接着进行预烘处理，从室温开始以20℃～30
℃/h的速度慢慢提高温度，温度要控制在105℃以内，侧面出风冷却塔马达价格，一般需要持续4～8h。
隔1h就要用仪器测量绕组的绝缘电阻，后当电阻值在20M上下保持稳定后，侧面出风冷却塔马达批发，
要先停止加热，让电机自然冷却，大约在铁芯温度降至60℃～70℃再进行浸漆操作。

电机安装完毕后的处理

1.更换干燥过滤器滤芯：压缩机电机安装完毕，必须更换干燥过滤器的滤芯，以确保修理好的系统含水
量小于要求值。

2.系统试压：系统试压时须用氮气进行，不主张使用压缩空气。 

冷却塔电动机是冷却塔的重要组成部分，冷却塔马达，要注意保养才能增加使用寿命。那么如何保养呢?

冷却塔电动机和填料一般情况下是每8000小时保养一次，电机的保养主要是机械和电气两部分。冷却塔
电动机所处的环境比较恶劣，所以电气部分的保养主要是对电机进行绝缘加固保养，清洗灰尘也是电机
保养的一部分，外部赃污要铲除和吹净，以保良好的持散热。



冷却塔风扇的保养主要包括紧螺丝，调风叶角度，加润滑油等。布水器的转速和散水的均匀程度是否完
好;浮球阀的水位控制是否在正常水位。进风网要保持风量畅通，冷却塔电动机厂家提醒，一旦发现有脏
堵就要更换

配置不合理，由于设计师在设计的时候没有充分考虑到负荷的原因，造成了电机配备过小，从而引起冷
却塔电动机超流问题。所以在使用时，水力带动冷却塔马达供应，要考虑各个因素。

电机在我们日常的生活和社会生产中有着重要影响，一台好的电机可以为我们解决很多烦恼。电机是一
个技术比较成熟的产品，我们在选择电机时一定要看好电机的质量，保证电机的质量是重中之重。

侧面出风冷却塔马达批发-科莱威机电(在线咨询)-冷却塔马达由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北
科莱威机电科技有限公司位于襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前科莱威机电在其它中享有良好的声誉。科莱威机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。科莱威机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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