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冷却塔电机不转的原因主要有哪些呢?常见的是绕组断路、缺油抱轴、电容异常等。从对冷却塔电机的电
风扇的维修实践来看，后两种故障居多。冷却塔电机，冷却塔电机工厂对于不转的电风扇，小型冷却塔
马达配置，我的 维修步骤是，超静音冷却塔马达修补，测插头、转电机、量电容、再处理。

测量冷却塔电机的电风扇运行和调速绕组。先把电风扇定时器旋转一下，当听到有嗒嗒声时，说明定时
器是正常的。如果没有嗒嗒声，冷却塔马达，说明定时器 损坏。如果无电阻值，可能是电机绕组烧毁断
路。对串有热熔断器的电机，可能是热熔断器开路，还应拆开电机看一看，如果只是开路，短接
热熔断器即可恢复正常。档位开关全部损坏，但可能性不大。

配置不合理，由于设计师在设计的时候没有充分考虑到负荷的原因，造成了电机配备过小，从而引起冷
却塔电动机超流问题。所以在使用时，要考虑各个因素。

电机在我们日常的生活和社会生产中有着重要影响，一台好的电机可以为我们解决很多烦恼。电机是一
个技术比较成熟的产品，我们在选择电机时一定要看好电机的质量，保证电机的质量是重中之重。



冷却塔电机的接线非常重要。如果接线不正确造成电压和电流过高，冷却塔电机将发生故障，如果电压
和电流过高，冷却塔电机将被烧毁。如冷却塔电机缺相运行，冷却塔电机电压不正确，三相不平衡等会
导致冷却塔电机无法正常运行。作为冷却塔的部分，加厚玻璃钢冷却塔马达出售，冷却塔电机无法运行
，冷却塔自然无法正常工作。因此，必须允许具有相关资质的人员对冷却塔电机进行接线并按照铭牌/安
装手册上的规定进行操作。

超静音冷却塔马达修补-科莱威机电(在线咨询)-冷却塔马达由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北科
莱威机电科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科莱威机电一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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