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产品详情
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山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西
纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。
 

【以下内容由世同水处理公司为您分享】 

软化水设备主要用于降低水质硬度，通过去除水中的钙镁离子，让水质变软。软化水设备应用范围广，
生产需求大，但是在我们使用过程中如果操作不当会对其造成损坏，那么当遇到软化水设备不吸盐或慢
我们应该如何解决呢? 

1、软化水设备使用的盐含杂质太多，将盐阀堵住。 

2、电动球阀不能正常开启。 

3、软化水设备盐箱内的盐结块，导致盐水下不来。 

4、射流器喷嘴是否被异物堵住。 



5、空气逆止阀失灵，提前关闭或被堵塞。 

6、软化水设备盐阀与控制阀间的管路堵塞阻力。 

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。 

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西
纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。
 

【以下内容由世同水处理公司为您分享】 

新安装的软化水设备常见问题 

原水会产生负压 

后果：当产生负压时树脂罐会像气泡一样被吸瘪，负压停止，正常供水时树脂罐又会吹起； 

解决办法：当树脂罐漏水时更换新树脂罐并安装单向阀。 

原水带温度 

后果：当原水温度高于40℃时，软化水多路阀、树脂罐PE内胆、外接UPVC管会烫坏； 

解决办法：更换水源，如果是软化水箱或管路有热水回流，必须在出水加装单向阀。 

环境温度高 

后果：软化水多路阀工业不正常，会故障报警； 

解决办法：降低环境温度或挪设备位置。 

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。 

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西
纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。
 

【以下内容由世同水处理公司为您分享】 



软化水设备不吸盐，反而往盐箱注水 

A、原水中的泥沙颗粒堵住上布水、破碎的树脂颗粒及吸盐时盐箱有脏物堵塞上布水使软化水设备流水
不通畅，吸盐口形成负压小盐水吸不上反注水。 

B、冬天废水管冻、废水管折弯、废水管伸到排污时与水接触设备再生时虹吸脏物进入阀内堵塞软化水设
备废水流水不通畅，吸盐口形成负压小盐水吸不上反注水。 

C、吸盐管与控制阀吸盐口或盐阀接口密封不严漏气，吸上空气没有吸上去盐水。 

D、控制阀在吸盐时把盐箱中脏物吸入射流器，射流器堵塞形不成负压，吸不上反注水。 

E、泥沙、铁锈等脏物进入控制阀，导致控制阀内部磨损漏水，形不成负压，发电厂用工业纯水设备制造
商，吸不上盐水反注水。 

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。 

榆次发电厂用工业纯水设备制造商-山西世同水处理设备由山西世同水处理设备有限公司提供。山西世同
水处理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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