
科士达UPS YDE 2060成都参数

产品名称 科士达UPS YDE 2060成都参数

公司名称 盛世君诚（成都）科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科士达UPS
型号:YDE 2060
产地:中国

公司地址 成都市青羊区太升北路28号2楼

联系电话  13911076672

产品详情

科士达UPS YDE2060

毛病剖析：从现象判别为蓄电池和逆变器部分毛病，可按以下程序检查： 1、检查UPS电池电压，看蓄电
池是否充电缺少，若蓄电池充电缺少，则要检查是蓄电池本身的毛病仍是充电电路毛病。 2、若蓄电池
作业电压正常，检查逆变器驱动电路作业是否正常，若驱动电路输出正常，阐明逆变器损坏。 3、若逆
变器驱动电路作业不正常，则检查波形发作电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，阐明毛病
在逆变器驱动电路。 4、若波形发作电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路作业而封
锁，若有则查明保护原因；
5、若保护电路没有作业且作业电压正常，而波形发作电路无PWM波形输出则阐明波形发作电路损坏。

科士达UPS电源不输电怎样办?

假设在日常日子中遇到这种情况，我想我们的反响肯定是：这还不简单，找人员来修理不就行啦!是啊，
没有什么是人员处理不了的作业，可是，在这期间得浪费多少时刻啊，所以，我们自己会一些总是好的
，难道不是吗?

一、面对这种情况，我们应该检查一下UPS电源蓄电池供电的线路，看看是否出了什么问题，特别要注
意检查的是限流电阻那一块儿。

二、假设这儿没有什么问题，那我们再去看看是否有烧焦的电器元件，假设有就要进行测量替换。

三、假定以上都没有问题，此刻我们就要去测量一下沟通输出管儿，我们要进行比照测量，调查是否有
危害的当地。

假设经过以上三步，我们仍是没有发现任何问题，我们不要急，我们在进行下一步，那就是我们需求进
行测量控制模块各脚电压，然后去比照该快儿阐明电压进行剖析。UPS电源假设出现不输电的情况的话
，这些小技巧一般都能处理，假设仍是处理不了的话，您就需求请人员拉。
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