
无锡冠亚超低温冷冻机组 LJ-40W

产品名称 无锡冠亚超低温冷冻机组 LJ-40W

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:无锡冠亚
型号:LJ-40W
温度范围:-45°C~ -10°C

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

无锡冠亚超低温冷冻机组是采取机械形式制冷的低温液体循环设备，具有提供低温液体、
低温水浴的作用。结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵，磁力搅拌器等仪
器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。 

超低温冷冻机组故障处理方法如下：

1、如果在使用时，出现了超低温冷冻机组启动不正常、指示灯不亮的，一般就是出现了
电源故障。可能造成的原因有电压不稳定或者保险丝烧断，又或者是变压器烧坏了。这时
的解决办法是;检查电源，如果是保险丝烧断的应该更换保险丝，如果是变压器烧坏的应
该更换变压器，保证电源的稳定性。

2、如果是水泵故障，就可能是水泵交流接触器上出现了过载保护、电容器烧坏或者水泵
本身就出现了问题。这时的解决办法就是，处理过载问题，更换电容器或水泵即可。

3、如果是风机过载灯亮起，此时的原因就是电压不正常或是风机马达出现了故障。解决
办法就是检查电源，并确定电源的三相平衡。如果是风机马达故障而导致的，就应该检查



轴承及线圈，问题严重的就要更换整个风机了。更换完毕后要注意安装位置和以前一样，
这时超低温冷冻机组才可以再次工作。
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