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产品名称 如何避免台式循环冷水机组的故障警报

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:LJ-6W
温度范围:-45°C~ -10°C
厂家:无锡冠亚恒温制冷公司

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

在使用台式循环冷水机组时，需要用户在启动前搞好一些准备工作，那样可以避免由于异常标准下造成
的台式循环冷水机组问题警报。

我们在实际操作台式循环冷水机组启动时理应注意以下几个方面：

1、倘若台式循环冷水机组在工作时展现工作电压不稳定的问题，会导致制冷压缩机、离心水泵等电动机
构件烧毁。因此查验供电系统电压值是不是与机器设备标出的工作电压、频率相互是十分关键的，其他
还要求查验台式循环冷水机组电机控制一部分如交流接触器、感应器等构件的布线是不是牢固。

2、我们查验完台式循环冷水机组的电源电路后，也要查验水道管理体系（也许包含冷却循环水管理体系
、冷藏水管理体系及其供电水资源等）是不是一切正常工作，如水循环系统管道上的闸阀是不是已经打
开这些。

3、查验完电机控制管理体系、水循环系统管理体系，还要求查验致冷管理体系，这里一般是查验台式循
环冷水机组上的髙压气压表和底压气压表，判断台式循环冷水机组的冷媒及管理体系是不是一切正常，
倘若展现工作压力数值零或者高压低压超过一切正常经营规模，那要求先清查问题。

4、保证台式循环冷水机组的长期稳定工作要求实际操作人员大量地掌握基本常识，如构件组成及原理、



规范操作步骤和维护保养基本常识这些。
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