
萍乡变频器维修

产品名称 萍乡变频器维修

公司名称 厦门友亿佳自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）

联系电话 13696996801 13696996801

产品详情

萍乡变频器维修

变频器过压（OU）
过电压报警一般是出现在停机的时候，其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。 (1)
实例 一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。 分析与维修:在修这台机器之前，首先要搞清楚
“OU”报警的原因何在，这是因为变频器在减速时，电动机转子绕组 切割旋转磁场的速度加快，转子
的电动势和电流增大，使电机处于发电状态，回馈的能量通过逆变环节中与大功 率开关管并联的二极管
流向直流环节，使直流母线电压升高所致，所以我们应该着重检查制动回路，测量放电电
阻没有问题，在测量制动管(ET191)时发现已击穿，更换后上电运行，且快速停车都没有问题。
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