
鹰潭变频器维修

产品名称 鹰潭变频器维修

公司名称 厦门友亿佳自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）

联系电话 13696996801 13696996801

产品详情

鹰潭变频器维修

一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。 分析与维修:因为是在运行一段时
间后才有故障，所以温度传感器坏的可能性不大，可能变频器的温度确实太高， 通电后发现风机转动缓
慢，防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)，经打扫后开机风机运行良
好，运行数小时后没有再跳此故障。过热（OH）
过热也是一种比较常见的故障，主要原因:周围温度过高，风机堵转，温度传感器性能不良，马达过热。
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