
palma蓄电池PM200-12 12V200AH太阳能发电

产品名称 palma蓄电池PM200-12 12V200AH太阳能发电

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:palma
型号:PM200-12
电压/容量:12V200AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

palma蓄电池PM200-12 12V200AH太阳能发电

广州市八马蓄电池有限公司，成立于1992年，位于美丽富庶的珠三角腹地——番禺，是一家生产起动型
电池、电动车电池、摩托车电池及UPS不间断电源电池的外商独资企业，公司员工600多人，其中中技术
人员15人，韩国技术专家1人，年产能力电池120万只，密封电池200万只。公司先后获得UL、CE、TUV
等国际认证及中国电信、广电、电力、铁路等入网证，2001年通过ISO9001/2000质量体系认证。2004年，
首批获得生产许可证，同年底更通过目前世界较高标准的ISO/TS16949/2002行业国际技术规范认证，广州
市南方光源高能公司作为一个外向型企业的管理水平和形象得到很大提升，产品远销世界各地，多年来
与美国、德国、意大利、澳大利亚、中东、台湾等30多个（地区）建立了稳固的贸易合作关系，并与国
内厦工机械、三九宜工、玉柴机电、福田、昌河等建立配套合作关系，深得用户信赖。

由于Smart-UPS是通过直流电启动的，因此当并没有接电池、电池低电或电池有什么问题等情况下UPS就
不可以启动。下边也有几类相似的情况：

种情况：新安装的UPS不可以启动。

假如UPS是SUA1000ICH这类型号，请确认UPS后边板电池连接电源插头是不是连接。如果是SU3000RMI3
U这类机架式的UPS,请打开前板查验电池是不是连接。

因为一个新的电池在储存的过程中需要有自放电率的情况，因此电池处于低电情况UPS不可以启动。此
刻需要把UPS与电池和电压连接好，按UPS前板的Test按键，尽管UPS控制面板指示灯不容易亮，但这时
候UPS能给电池电池充电。电池充电一段时间后，然后按Test键UPS就能启动上班了。

第二种情况：UPS逆变电源工作中了一段时间后，UPS不可以启动。



一样是由于电池低电，应该给电池电池充电。

第三种情况：电池使用了2年之后，UPS不可以启动。

依据大部分顾客的应用情况而言，电池使用了两年之后一般会有或多过少容积降低难题，假如电池不可
以具有延迟的功效那就需要更换新电池。

第四种情况：每节电池的工作电压都是正常的，但UPS不可以启动。

这时候尽管每节电池工作电压正常的，1.很可能是因为电池与电池间的连接或电池与UPS之间的连接出问
题，例如：连接点不牢或者连接点有空气氧化状况，这时候侯那就需要去除金属氧化物后再次连接。2.
有可能是UPS与电池联线保险断掉，如果是商业保险断掉换一个商业保险就可以。3.UPS与电池间的联线
较长、细细的或中间是连接点，因而形成了非常大的压力降，造成UPS不可以启动。
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