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活动冷库小知识

我公司主要从事：山西太原制冷设备、山西太原简易保鲜冷库、山西太原农产品保鲜冷库、山西太原保
鲜冷库定做、山西太原保鲜冷库安装、山西太原保鲜冷库设计、山西太原保鲜冷库施工、山西太原简易
冷冻库、山西太原食品冷冻库、山西太原肉类冷冻库、山西太原超市冷冻库、山西太原组合式冷冻库。
我公司是一家集制冷设备、环保项目设计、研制、开发、技术推广、产品销售、安装、售后为一体的综
合型科技公司，欢迎来电咨询！

接下来公司为大家介绍有关活动冷库的小知识，希望对大家有帮助：

如何判断制冷压缩机电机碰壳通地

1、所谓制冷压缩机电机碰壳通地是指套组线内部接线绝缘层损坏并与压缩机外壳相碰，形成了短路。产
生上述故障会造成保险丝被熔断，电机无法运行。

2、我们可以采用万用表的电阻档来检测碰壳通地。首先将其调零，然后用一支笔和公用点靠牢，另一支
笔搭紧压缩机工艺管上露出的金属部分，或者将外壳板的漆皮刮掉一小块进行测量。如果电阻值很小，
就可以判断绕组或者是内部接线有碰壳通地的情况；



这就是今天为大家介绍的内容，想要了解更多，欢迎关注我们！
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接下来公司为大家介绍有关活动冷库的小知识，希望对大家有帮助： 

冷库电子膨胀阀的工作原理和适用范围 

1、相较于热力膨胀阀，电子膨胀阀因采用的步进电机进行主动调节，其控制目标既可以是过热度、也可
以是蒸发器或者冷凝器的液位。 

2、对于热力膨胀阀而言，活动冷库报价，因为 感温包本身有热惰性，即出口过热度高并不能快速引起
膨胀阀的动作，因此有较长的性。而电子膨胀阀就是根据实时测量到的液位或排气过热度，经过控制器
运算之后立马动作，忻州活动冷库，因此基本上没有，调节性能相对更好； 
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接下来公司为大家介绍有关活动冷库的小知识，希望对大家有帮助：

制冷剂偏小造成压缩机回气口结霜

1、由于制冷剂的流量特别小，造成蒸发器的面积无法被完全利用，只会在蒸发器局部形成低温。因此其
中就有部分区域由于制冷剂量小而急速膨胀从而造成局部温度过低，出现蒸发器结霜的现象；在局部结
霜之后，由于在蒸发器表面形成了隔热层致使该区域换热量降低，活动冷库施工，制冷剂的膨胀就会转
移到别的区域，逐渐就会造成整个蒸发器结霜。然后膨胀就会逐渐向压缩机的回气管蔓延造成压缩机回
气口结霜；

2、由于制冷剂偏少。蒸发器的蒸发压力低造成蒸发温度低，也会逐步引起蒸发器结霜从而形成隔热层，



然后将膨胀点转移到压缩机回气处造成压缩机回气结霜。当然在这之前蒸发器仍然会先结霜；

大多数情况下结霜只需要通过调节热气旁通阀就行。具体的步骤是：打开热气旁通的后部端盖，然后用8
号内六角顺时针转动里面的调节螺母。调节的过程不要太快，转半圈作用暂停一下，让系统反应一段时
间之后再决定是否需要继续调节。

这就是今天为大家介绍的内容，想要了解更多，欢迎关注我们！

忻州活动冷库-山西百盛世通制冷-活动冷库施工由太原百盛世通制冷设备有限公司提供。太原百盛世通
制冷设备有限公司是从事“冷库,中央空调,空气能热水工程,辐射供暖,水箱等”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程经理。
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