
精密空调维护周期与保养服务

产品名称 精密空调维护周期与保养服务

公司名称 奥默生工程技术（北京）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A

联系电话  18753082525

产品详情

精细空调维护周期与保养效劳内容一、精细空调机组具有操作简略、维护便当等许多长处，为了确保空
调机房的正常工作及使用寿命，客户对空调机组进行以下简略的维护是十分必要的。二、精细空调日维
护项目检查闪现屏闪现温度和湿度与实践值是否相符；检查工作记载，检查相关报警，如有报警应及时
处理，关于无人值守的机房应经过监控中心进行检查。

精细空调维护保养

三、精细空调月维护项目电气联接：检查电源联接，确保电路接线紧密；制冷系统：检查系统工作压力
是否正常；检查压缩机作业电流是否正常，是否有失常噪音；检查管路焊接部位有无漏油、漏冷媒现象
；检查油镜油位，是否正常；检查视液镜中冷媒是否失常；检查冷冻水机组水循环系统工作温度，检查
冷却水循环，确保无漏水现象；风道系统：检查风机滚动情况，有无失常响声，检查风机电流是否正常
；检查过滤网情况，假设有尘埃应及时收拾；操控系统：检查闪现屏闪现参数和报警作业情况是否有失
常；加湿罐：检查加湿罐是否结垢，如结垢需每月定时清洗；检查进水、排水电磁阀作业是否正常；检
查进水、排水是否晓畅；冷凝器：检查电扇滚动，有无失常噪音；检查冷凝器是否脏堵，假设脏堵则应
及时清洗。拆下电扇顺散热方向，用高压水从上往下冲刷翅片：留心操控水压防止翅片倒片；排水管：
关于湿度较高或过滤网没有常常清洗的场合，冷凝水排水管会常常被一种黄 白色的胶状物所堵塞，致使
空调内部冷凝水会溢出形成漏水事端，所以应常常冲刷下水管路（至少3个月一次）。

四、精细空调易耗品维护空气过滤器：检查过滤网情况，假设过脏需求替换，主张3个月替换一次；加湿
器：检查加湿罐结垢情况，假设过脏且加湿量不能满意产品要求则需求替换，主张半年替换一次。
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