
福州富士变频器维修

产品名称 福州富士变频器维修

公司名称 厦门友亿佳自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）

联系电话 13696996801 13696996801

产品详情

福州富士变频器维修

变频器 E6，E7故障 E6，E7故障对于广大用户来说一定不陌生，这是一个比较常见的三菱变频器典型故障
，当然损坏原因也是多 方面的。 （1）集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换，以及多路
检测信号于一体的IC集成电路，并有 多路信号和CPU板关联，在很多情况下，此集成电路的任何一路信
号出现问题都有可能引起E6，E7报警； （2）信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有
多路强弱信号需要隔离，隔离光耦的损坏在
元器件的损坏比例中还是相对较高的，所以在出现E6，E7报警时，也要考虑到是否是此类因素造成的； 

 开关电源损坏 开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障，我们经常提到的脉冲变压器损坏，开关
场效应管损坏，启振 电阻损坏。 

功率模块损坏 功率模块的损坏，主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器，由于是集成了功率
器件，检测电路于 一体的智能模块，当模块损坏时只能更换，但维修成本较高，已无维修价值。而对于
5.5KW，7.5KW的E500系列
变频器，选用了7MBR系列的PIM功率模块，更换的成本相对较低，对此类变频器的损坏可以做一些维修
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