
福州日立变频器维修

产品名称 福州日立变频器维修

公司名称 厦门友亿佳自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）

联系电话 13696996801 13696996801

产品详情

福州日立变频器维修

日立变频器故障信息处理措施一、E01 恒速运转过流 原因： 1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-
PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障 处理措施： 1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式
说明：CT检测

 二、E02 减速运转过流 原因： 1、速度突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、减速时间太短、5、
负载惯量过大、6、制动方法不合适 处理措施：
1、检查输出各项、2、延长减速时间、3、使用模糊逻辑加减速、4、检查制动方式 说明：CT检测

 三、E03 加速运转过流 原因：
1、负荷突然变化、2、输出短路、3、接地故障、4、启动频率调整太高、5、转矩提升太高、6、电机被
卡 住、7、加速时间过短、8、变频器与电机之间连接电缆过长 对策： 1、使用矢量控制、2、转矩提升、
3、延长加速时间、4、增大变频器的容量、5、使用模糊逻辑加减速功能、
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