
丹佛斯变频器能启动有频率无电压是什么原因处理办法

产品名称 丹佛斯变频器能启动有频率无电压是什么原因处
理办法

公司名称 深圳市宝安区集信自动化设备经营部

价格 199.00/件

规格参数 丹佛斯变频器:维修
全国:邮寄上门都可以
故障:专业维修

公司地址 深圳市宝安区新桥街道上星社区上星南路

联系电话 15190097054 15190097054

产品详情

变频器显示正常，并能启动且有频率变化但没有交流电压产生，试换

控制板故障依旧，说明故

障在功率部分，测IGBT

及相关电路正常，当查到mk1-mk2的排线时，发现排线上有线因腐蚀

造成接触阻值过大，用酒精、尖针修理后确切无误后重新通电，一切

正常。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.eefocus.com/baike/506028.html
http://www.tcpdf.org

