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三、基本原则及计算示例：

本文认为，走道防烟分区的长边长度，可依两个原则确定，以相对较大值为准：

原则1：不应小于走道任意两点之间的沿程距离（以较快捷路径计）。

原则2：不应小于排烟总管出口至远处排烟口的沿程保护区域长度（沿排烟风管方向的走道长度）。

注：具体要求，参专题：走道防烟分区-长边长度的确定！。

备注说明：

1、原则2的沿程保护区域即沿排烟风管方向的保护区域，保护区域起点为排烟总管出口排烟口的保护区
域，终点为处排烟口的保护区域。

2、规范限定了防烟分区的允许长度，原则2可防止某路排烟风管保护距离过长的情况。

注1：排烟风管过长，有效性和可靠性降低，应予适当控制。

注2：只要合理设置排烟风管，原则2的长度就不会超过原则1

3、对于一字形、L形、折线形、H等形式的走道，原则2的计算长度不会大于原则1，可直接依原则1计算
防烟分区的长边长度L。

4、对于口字形、日字形等类似走道，原则2的计算长度L2可能大于原则1的计算长度L1，取较大者作为防



烟分区的长边长度L。

5、对于自然排烟系统，规范已限制了的自然排烟口的设置距离，不存在机械排烟系统的情况，可直接按
原则1处置。
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泉州永春东平多种规格推车式灭火器充装、维修、年检维保

消防控制可与建筑设备监控系统、技术防范系统合用控制室，除此之外，消防控制室不可以和其他控制
室（或其他功能房间）合用。

依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定：消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气
线路及管路。

但是，实际应用中，安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助，且管理上交叉重叠，因此，消防控
制可与建筑设备监控系统、技术防范系统合用控制室：

1、消防控制室与其他控制室合用时，消防设备在室内应处于独立的工作区域，确保相互间不会产生干扰
；

2、消防控制室与其他控制室合用时，控制室应同时满足相关功能规范（消防、安防、智能化等）的要求
。

除此之外，消防控制室不可以和其他控制室（或其他功能房间）合用。

需要说明的是，对于工业建筑，可依相关规范要求处置，比如：根据《石油化工企业设计防火标准》要
求：全厂性消防控制宜设置在控制室或生产调度，宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。
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对于成组布置的厂房，防火分区允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍，但厂房占地面积之和仍应小
于本规范第3.3.1条规定的防火分区允许建筑面积（按其中较小者确定，但防火分区的允许建筑面积不限
者，不应大于10000m2），不应加倍。

规范条文：

《建筑设计防火规范》3.4.8:除高层厂房和甲类厂房外，其他类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3
.3.1条规定的防火分区允许建筑面积(按其中较小者确定，但防火分区的允许建筑面积不限者，不应大于1
0000m)时，可成组布置。

注：为方便理解，在本文中，《建筑设计防火规范》统称“本规范”。



主要争议：

当厂房设置自动灭火系统时，防火分区允许建筑面积可以加倍，相应的占地面积是否可以加倍？

参考观点：

对于成组布置的厂房，当设置自动灭火系统时，防火分区允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍，但
厂房占地面积之和不应加倍。

说明如下：

1、本规范3.4.8条文本意，不支持占地面积加倍。

本规范3.4.8条文中，明确规定“成组布置厂房的占地面积之和应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区允
许建筑面积”，而有关设置自动灭火系统允许防火分区允许建筑面积加倍的规定为本规范第3.3.3条。因
此，依条文本意，即使厂房设置自动喷水灭火系统，数座厂房占地面积之和仍应小于本规范第3.3.1条规
定的防火分区允许建筑面积（按其中较小者确定，但防火分区的允许建筑面积不限者，不应大于10000m2
）。
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