
伊春市西门子授权认证一级代理商S7-400

产品名称 伊春市西门子授权认证一级代理商S7-400

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:西门子PLC
伺服电机:变频器
交换机:直流调速器

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

关于变频器5种故障的处理方法！

变频器
的应用可以说是十分广泛，是我们工业生产中不可或缺的，但在使用的过程中经常会遇到一些故障问题
，那么遇到这些故障我们应该如何去应对呢？下面我们来看一下几种故障的处理办法吧。

 

1、控制器不通讯。

 

确认监视器控制板到主控板的通讯线是否连接无误，确认监视器控制板上的+15V与+5V正确无误；更换
主控板。更换监视器。

 

2、主控板故障。

 

监视器与控制器已建立通讯，监视器检测主控板有故障，则报主控板故障。更换监视器。更换主控板。

 

3、接口板不通。

http://www.trustman.com.cn/product/BIANPINQI/


 

讯监视器与接口板未建立通讯，接口板将每5秒钟复位一次监视器，在3分30秒仍未建立通讯，将判断为
重故障。通讯线是否正常,检查接线端子是否正确；I/O板工作是否正常.尤其是工作电压；I/O主控板外芯
片是否插好。

 

4、参数错误。

 

在修改参数的时候，如果设置的参数有误（同步矢量控制时可能报此故障），则报参数错误故障，请重
新修改参数，按复位按钮。

 

5、外部故障。

 

本地高压分断按钮闭合或接口板上高压分断接点闭合时，系统将报外部故障。高压分断按钮是否按下；
高压分断端子是否短路；接口板坏。

以上是关于变频器故障的处理方法，遇到故障不要惊慌，首先我们应该判断出是什么故障，然后再去想
应对策略。
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