
全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的公
司

产品名称 全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制
造安装高压储罐的公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的公司冷热源系统监控应对冷冻水、冷
却水、锅炉和蒸汽及热水等系统运行工况进行监视、控制、测量、记录。

4.4.2 制冷设备冷冻水与冷却水的控制系统应合并设立。

4.4.3 锅炉、蒸汽和热水系统的控制系统宜合并设立。

4.4.4 冷热源系统监控应对冷冻水、全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的
公司冷却水、锅炉和蒸汽及热水系统的运行状态、故障、启停、手自动切换等进行监控。

4.4.5 冷冻机组的冷冻水和冷却水进出接口应安装水流开关传感器。

4.4.6 水温度仪表及压力仪表宜安装在冷冻机组的冷冻水及冷却水进出接口的直管道段。

全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的公司系统监控宜监控冷冻水泵及冷却
水泵的工作状态。

4.4.8 冷热源系统监控宜监控冷却塔风机的工作状态。

4.4.9 冷冻水管路系统宜通过压力控制来保证水传输到各支路和使用点。冷冻水系统的水泵采用变频控
制时，宜采用系统主管线上的压力仪表信号作为逻辑判断的依据。

全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的公司供回水主管线宜安装压力仪表。



4.4.11 冷冻水主管线宜安装水流量仪表，水流量仪表的量程应大于设计流量的1.5倍～2倍。

4.4.12 冷热源系统监控应实时监测锅炉设备的水位参数。

全国设计制造安装高压容器的厂家，国内设计制造安装高压储罐的公司控系统必须监测锅炉设备输出蒸
汽或热水的压力参数和温度参数。
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