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产品名称 中山AB变频器开机无显示|通电灯不亮故障检修
方法

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 300.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:AB
系列:700L

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

             

中山AB变频器开机无显示|通电灯不亮故障检修方法 

        AB开机无显示故障检查以下几点：

1. 电源是否接通，并且没有供电故障。可以通过检查插座是否接通电源、是否有电器故障，以及相应开
关的状态来排除电源问题。

2. 检查ABB变频器是否有故障提示灯亮起，如过载灯，短路灯等。如果有，可以查看ABB变频器的说明书
来找到相应的故障解决方案。

3. 检查ABB变频器的控制开关是否处于正确状态。确保ABB变频器的控制开关处于“手动”或“自动”状
态中的一个，而不是在“停止”状态下。

4. 确保ABB变频器与被控制的设备之间的连接正确，如数据线是否连接正确

5. 可以尝试重启ABB变频器以解决问题。可以通过将ABB变频器的电源断开数秒钟，然后重新接通电源来
重启ABB变频器。



    如果以上措施仍无法解决问题，建议寻求我们维修技术支持人员的帮助。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

