
亚马逊电油加热器的UL测试标准UL574报告办理

产品名称 亚马逊电油加热器的UL测试标准UL574报告办理

公司名称 晋城市五祥检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 城区国贸A座27层2701-02

联系电话  15135629064

产品详情

1 范围

1.1 这些要求涵盖与 燃料油规范 ASTM D396 中定义的 5 号和 6
号燃料油或其他油（如导热油）一起使用的电油加热器。电油加热器应在
普通场所使用，并按照国家电气规范 NFPA 70 进行安装。

1.2 这些要求不包括额定电压超过 600 伏的电油加热器。

2 一般规定

2.1 组件

2.1.1 除2.1.2所示外，本标准所涵盖的产品组件应符合该组件的要求。有关涵盖本标准所涵盖产品中使用
的组件的标准列表，请参阅附录 A。

2.1.2 组件不需要符合以下特定要求：

a） 涉及本标准所涵盖的产品中组件的应用不需要的特征或特性，或

b） 被本标准中的要求所取代。



2.1.3 部件应按照其为预期使用条件确定的额定值使用 。

2.1.4 特定部件结构特征不完整或性能受限。此类组件仅在有限条件下使用，例如某些温度不超过规定的
限制，并且只能在这些特定条件下使用。

2.2 计量单位

2.2.1 不带括号的值是必需的。括号中的值是解释性或 近似信息。

2.3 未注明日期的参考文献

2.3.1 本标准要求中出现的对规范或标准的任何未注明日期的引用 应解释为指该规范或标准的新版本。

建设

3 组装

3.1 油加热器的结构应使部件在拆卸后可以按预期的方式重新组装，以达到 维修所需的程度。

3.2 任何整体控制装置的位置和安装应保护这些部件在使用中以及油加热器拆卸到
维修所需的程度时免受损坏
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