
IG541气体灭火系统钢瓶年检问题，

产品名称 IG541气体灭火系统钢瓶年检问题，

公司名称 吉林省长春市二道区吉力消防器材经销处

价格 .00/件

规格参数

公司地址 长春市二道区正茂生产资料市场15栋18号吉力消
防

联系电话 17887108164 17887108164

产品详情

属于特种设备分类中的压力容器，根据《特种设备使用管理规则》TSG
08-2017、固定式压力容器安全技术监察规程TSG21-2016

8.1.6 检验周期

8.1.6.1 金属压力容器检验周期

金属压力容器一般于投用后 3 年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验

机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定：

(1)安全状况等级为 1、2 级的，一般每 6 年检验一次；

(2)安全状况等级为 3 级的，一般每 3 年至 6 年检验一次；

(3)安全状况等级为 4 级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控

使用时间不得超过 3 年，在监控使用期间，使用单位应当采取有效的监控措施；

(4)安全状况等级为 5 级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。
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