
ABB变频器维修，ACS800变频器报警4280解决方法

产品名称 ABB变频器维修，ACS800变频器报警4280解决方
法

公司名称 上海斯裕自动化设备有限公司

价格 200.00/台

规格参数 ABB:变频器维修
ACS800:报警4280维修
瑞士:ABB售后

公司地址 上海市嘉定区曹安公路2300弄54号

联系电话 021-56313356 15000489650

产品详情

ABB变频器维修，ACS800变频器报警4280解决方法

ABB ACS800变频器报4280故障是因为变频器冷却风机运行时间超过了估计的预期寿命，要求更换风机。
可以在16.03参数设置输入密码2303（标准型）或2289（系统型），然后更改145.13参数设置为0即可把风
扇的时间置零。

一、ABB变频器故障代码显现0001

1、故障代表:过流

2、故障因素:输出电流超过了跳闸值

3、故障处理办法:

( 1 )查看电机负载。

(2)看加速时间

(3)查看电机和电机电缆(包含相序)。

(4)查看周围环境条件。假如装置地址的环境温度超过40°C ,那么变频器有必要降容用

 



二、ABB变频器故障代码显现0002

1、故障代表:过压

2、故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是420 V，400
V变频器中心电路直流电压的跳闸值是840V。

3、故障处理办法:查看过电压操控器

(1)查看输入电源的稳态和瞬态电压。

(2 )查看制动斩波器和制动电阻(如有)。假如使用了制动斩波器和制动电阻,有必要制止中心电路直流过电
压操控能。

( 3 )查看减速时刻

 

三、ABB变频器故障代码显现0003

1、故障代表:跳闸

2、故障因素:变频器IGBT温度过高。跳闸值是135°C。

3、故障处理办法: *查看周围环境条件。

(1)查看冷却空气流量冷却风机。

(2)看电机功率和变频器功率。

 

四、ABB变频器故障代码显现0004

1、故障因素:电机电缆或许电机短路

2、故障处理办法:查看电机和电机电缆

 

五、ABB变频器故障代码显现0006

1、故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低,形成中心电路直流电压太
低。200 V变频器中心电路直流电压欠压跳闸值是162 V，400 V变频器中心电路直流

电压欠压跳闸办法:值是308 V。

2、故障处理办法:

(1)查看欠压操控器。



(2)查看电源和熔断器。

 

六、ABB变频器故障代码显现0007

1、故障因素:模仿输入AI1低于由参数3021 , AI1 FAULT LIMIT规定的限值。

2、故障处理办法:查看故障功用的参数设置。

(1 )看模仿操控信号电压等级是不是准确。

(2)查看接线。

 

七、ABB变频器故障代码显现0008

1、故障因素:模仿输入AI2低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT规定的限值。

 

八、ABB变频器故障代码显现0009

1、故障因素:

(1 )电机过温,因素可能是过载、电机功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。

( 2 )电机温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT规定的故障限值。

2、故障处理办法:楂看电机额外参数、负载和冷却。

(1 )查看起动数据。

(2 )查看故障功用参数设置。

 

九、ABB变频器故障代码显现0010

1、故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯。

(1 )查看操控盘连接。

( 2 )查看故障功用的参数设置。

(3 )看操控盘连接器。

( 4)替换装置板上的操控盘。

 



上海斯裕自动化设备有限公司为您提供专业的ABB变频器维修服务，以及ACS800变频器报警4280的解决
方法。我们是瑞士ABB公司授权的工程服务商，拥有丰富的经验和技术，可以为您提供yiliu的变频器维修
和售后服务。

作为一家专业的ABB变频器维修公司，我们深知维修的重要性。变频器在工业生产中扮演着至关重要的
角色，一旦出现故障会直接影响到整个生产线的运行。而且，ABB变频器的维修需要专业技术和经验，
以确保修复的稳定和可靠性。

针对ACS800变频器报警4280，我们可以提供解决方法和技术支持。报警4280通常是由于电源异常引起的
，可能是电源过高、电源过低或电源波动引起。我们的工程师将详细检测和分析您的变频器，找出问题
的根源，并提供相应的解决方案。无论是更换电源模块，还是调整电源参数，我们都能够确保您的ACS8
00变频器恢复正常运行。

我们作为上海ABB变频器维修专家，致力于为客户提供完善的技术支持和服务。除了ABB变频器维修之
外，我们还可以提供ABB变频器的售后维修。瑞士ABB公司是全球zhiming的变频器制造商，其产品质量
和性能一直处于行业的lingxian地位。我们拥有授权的维修设备和原厂备件，可以为您提供yiliu的ABB变频
器服务。

除了技术和服务的卓越性，我们还注重价格的公正合理。我们提供的ABB变频器维修和ACS800变频器报
警4280解决方法的价格为200.00元/台。我们相信，以优质的服务和合理的价格，我们能够帮助您解决ABB
变频器的问题，并为您的生产线带来稳定和高效的运行。

如果您对ABB变频器维修、ACS800报警4280维修以及ABB变频器售后维修有任何需求或疑问，欢迎随时
联系我们。我们将竭诚为您提供专业的技术支持和优质的服务，确保您的满意度和生产线的顺利运行。

专业的ABB变频器维修服务

ACS800报警4280的解决方法和技术支持

瑞士ABB公司授权的工程服务商

jingque检测和分析变频器故障的根源

授权维修设备和原厂备件

价格公正合理，200.00元/台

联系我们，解决ABB变频器问题，实现企业生产线的高效运行！
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