
游泳池清理设备 游泳池臭氧设备 小区游泳池 新型游泳池设备
陕西水处理设备公司

产品名称 游泳池清理设备 游泳池臭氧设备 小区游泳池
新型游泳池设备 陕西水处理设备公司

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

8．3 监控要求

8．3．1

游泳池监控系统宜提供各监测项目参数的上限、下限值，各项设备运行状况和超限报警等功能。

8．3．2 池水水质监测系统应对下列项目进行显示和自动控制：1

根据pH值传感信号应能连续显示pH值，并相应按比例调整pH值调整剂的投加量，以维持设定值；2

根据余氯量传感信号应能连续监视余氯浓度，并相应调整消毒剂的投加量，以维持设定值；3

游泳池进出水中臭氧浓度监测器应能连续监视臭氧浓度，并相应调整臭氧的投加量；4

根据池水温度传感信号应能连续显示池水温度，并能相应调整热交换器工况及热媒流量；5

应根据监测数据按比例调整絮凝剂的投加量。

8．3．3 在池水循环系统出现故障时，全自动水质监测系统应具有自动停止设备运行和报警的功能。

8．3．4 循环水净化处理设备系统宜对下列项目进行显示、自动控制和报警：1

循环水泵和其他转动设备应能远距离开启及与备用泵自动互换运行；2

根据过滤器进出水口压力控制过滤器的反冲洗的报警信号；3 各种药剂和消毒剂投加系统应与循环水泵

设置连锁装置，当循环水泵启动时，自动启动；当循环水泵停止时，自动停止。



8．3．5

不同用途游泳池的水质监控系统应分别配置相应的探测器和记录、显示仪表，不得共用一套仪表。

8．3．6

设备机房内各种转动设备均应设置就地手动控制。防雷接地保护应符合国家现行相关标准的规定。

郑州华清处理设备有限公司从事泳池水体循环处理设备、游泳池水处理设备、

游泳馆水处理设备、游泳池水净化设备、游泳池水体过滤机、游泳池水过滤器、

泳池无阀精滤处理设备、景观水处理设备、景观鱼池水处理设备,

免费提供前期的设计图纸、设计方案。提供一体化游泳池水处理设备。

郑州华清从事泳池水处理多年，欢迎来电咨询。
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