
新机应该如何保养,厦门集美保养空压机

产品名称 新机应该如何保养,厦门集美保养空压机

公司名称 厦门银龙信空压机械有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门市集美区同集南路355号

联系电话 0592-6108553 15980885016

产品详情

新机应该如何保养,厦门集美哪里可以保养空压机 新机投入运行后300～500h后的保养项目：换油及换油
过滤器，空气滤芯清洁，检查泄漏、松动，储油桶排污、机动体清洁，皮带松紧度检查。电机温升、电
流、主机声音检查。 新机投入运行后2000h后的保养项目：检查泄漏及松动，储油桶排污，机体清洁，油
气分离器压差，散热器清洁，手动检查安全阀(拉杆)，皮带松紧度及传动装置检查，电机温升电流、主
机声音检查。 每6个月或4000h的保养项目：换油及换油过滤器，空气滤芯清洁，换油气分离芯(或压差超
过0.08mpa).检查泄漏及松动，储油桶排污，机动体清洁，油气分、离压差，散热器清洁，手动检查安全
阀(拉杆)，电动机、冷却风机轴承换润滑油，电气绝缘、接触状况检查，安全保护装置检查，循环系统
老化检查，皮带松紧度及传动装置检查，电机温升、电流、主机声音检查。 每12个月或8000h的保养项目
：换油及换油过滤器，空气滤芯清洁、换油气分离芯(或压差超过0.08mpa)，检查泄漏及松动，储油桶排
污，机动体清洁，油气分、离压差，散热器清洁，电动机、冷却风机轴承换润滑油，电气绝缘、接触状
况检查，安全保护装置检查，循环系统、控制系统老化检查，安全阀、压力表拿到国家规定部门校验检
查或更换，压力控制器、电磁阀、最小压力阀、温控仪、进气阀、传动装置检查或更换，电气总闸检查
，电机温升、电流、主机声音检查，安全装置的可靠性。 以上的保养项目用户应严格执行，保养时问各
品牌空气压缩机要求不同，最合理的保养时间还是用户依照空气压缩机运行状态总结后制定。
本文来自:http://www.xmylx.com
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