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产品名称 SIEMENS柳州市西门子（授权）中国一级代理商-
西门子华南区变频器总代理商
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规格参数 西门子:西门子PLC模块.电机代理
全系列:西门子变频器通讯电缆代理
德国:西门子触摸屏DP接头代理

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济
小区）（注册地址）

联系电话 15821196730 15821196730

产品详情

SIEMENS柳州市西门子（授权）中国一级代

理商-西门子华南区变频器总代理商

CPU1516-3PN/DP出现在“目标子网的兼容设备”窗口中后，我们就可以直接点击“下载”按钮执行下

载了。

三．调试PLC



此项目中的IO功能如下表所示：

(1)将PLC的模式开关设置为RUN，如下所示：

(2)按下连接在输入点I0.0上的按钮，即可看到输出点Q0.0点亮了。

(3)按下连接在输入点I0.1上的按钮，即可看到输出点Q0.0熄灭了。

至此，表明我们的程序和PLC运行一切正常。

四．监控变量状态

利用监控表可以实现监控变量的功能，具体可以通过如下步骤实现：

（1）软件中点击“监控与强制表”->“添加新监控表”



（2）在新建的监控表中输入我们想监控的变量，如下所示：

小提示：输入变量时，直接在地址中输入I0.0等即可。

（3）接下来点击监控按钮 ，具体如下所示：

（4）正常监控后就可以在监视值中看到相应的数值：（以下是启动按钮未按下时的状态）

以下是按下启动按钮时的状态

小提示：如果仅仅是想监视变量的状态，利用变量表也可以实现类似的效果，如下所示：

在线监控后如下所示：



五．监控程序状态

通过监控程序的运行状态，可以帮助我们进一步判断程序的执行情况。

（1）先打开我们编写好的程序，如下所示：

（2）点击软件上部的监控按钮 ，具体如下所示：

（3）当启动按钮I0.0 未按下时，程序显示如下：

（4）启动按钮I0.0按下时，程序显示如下：

小提示：绿色实线表示能流导通，蓝色虚线表示能流未导通。

六．在线诊断查看模块故障



利用在线诊断功能可以帮助我们看到现场模块的实际状态，比如说模块是否运行等。

（1）通过点击“设备组态”进入如下的界面

（2）点击“转到在线”即可查看模块状态

（3）正常在线后的状态如下：

小提示：（a）模块上方的表示模块正常

（b）点击“转到离线”即可退出监控状态

（4）如果实际中未插入DI模块，则可以看到如下的显示：



如果想进一步查看模块的故障信息，可以点击窗口下方的提示信息，如下：

打开模块诊断信息如下：
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