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产品详情

 空压机安装场所的选定应注意些什么问题？

 

空压机安装需要注意那些问题哦，永邦机器是中原地区最专业的空压机厂家，更多咨询;0371-55910277
15238328572   下面为您提供

安装空压机应注意的事项：

(1)选择采光良好的宽阔场所，以利于操作、保养和维修时所需的空间和照明。

(2)选择空气湿度低、灰尘少，空气清新且通风好的场所，避免水雾、酸雾、油雾

，多粉尘和多纤维的环境。

(3)按照gb50029－2003《压缩空气站设计规范》的要求，压缩空气站机器间的采

暖温度不宜低于15℃，非工作时间机器间的温度不得低于5℃。

(4)当空压机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时，其室内环境温度不应大于40

℃。

(5)如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备，以保证空压机系统零件的

使用寿命。

(6)当单台排气量等于或大于20m3/min，且总安装容量等于或大于60 m3/min的压



缩空气站，宜设检修用起重设备，其起重能力应按空压机组最重部件确定。

(7)预留通道和保养空间，按照gb50029－2003《压缩空气站设计规范》的要求，

空压机组与墙之间的通道宽度按排气量大小为0.8～1.5m的距离。

 

永邦空压机为您解答，希望对您有帮助。
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