
探讨泳池循环水处理设备运行过程中的问题及维护措施

产品名称 探讨泳池循环水处理设备运行过程中的问题及维
护措施

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

在游泳池循环水处理设备的运行过程中，常常会出现一些问题，如水泵噪音过大、过滤器堵塞、消毒剂

添加不当等。针对这些问题，以下将提出相应的维护措施。

1、水泵噪音过大

当游泳池循环水处理设备的水泵轴承磨损或螺丝松动时，容易产生较大的噪音，这时候需要及时对水泵

进行检查和维修，如更换轴承或紧固螺丝等。同时，在设备安装时，应选择质量可靠的水泵，并合理布

局水泵的位置，以减少噪音对周围环境的影响。

2、过滤器堵塞



为了避免过滤器堵塞，可以在设备运行前对过滤器进行彻底的检查和清洗。同时，在设备运行过程中，

应定期对过滤器的压差计进行检查，当压差计读数过大时，说明过滤器可能存在堵塞问题，这时就需要

及时清洗或更换过滤器。此外，还应该注意设备的日常维护，定期对过滤器进行反冲洗，以防止杂物堵

塞过滤器。

3、消毒剂添加不当

如果消毒剂添加不当，会对池水和游泳者的健康产生负面影响。因此，设备的操作人员必须具备相应的

知识和技能，根据池水的具体情况合理添加消毒剂。同时，应选用符合国家标准的消毒剂品牌，避免使

用假冒伪劣产品。
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