
山西太原温控器常见使用问题问答(温控器的正确使用)、温控器安装
，销售，维修，售后

产品名称 山西太原温控器常见使用问题问答(温控器的正
确使用)、温控器安装，销售，维修，售后

公司名称 山西天元宇胜新能源有限公司

价格 40.00/个

规格参数

公司地址 太原市迎泽区柳巷北路39号国能大厦

联系电话 15034049075 18003409075

产品详情

1、太原温控器的电源指示灯不亮怎么办? 这种情况首先要检查采暖的总闸是否合上，其次检查太原温控
器的开关是否打开，如果总闸合上且太原温控器开关打开时电源指示灯仍然不亮，说明太原温控器故障
或接触不良。太原电采暖温控器开关 2、太原温控器电源指示灯亮但加热灯一直不亮是否正常？ 这种情
况可以首先将太原温控器旋钮调至最高温度，等待40秒左右看太原温控器指示灯是否变亮，如果指示灯
一直不亮且太原温控器周围无明显热源，则说明太原温控器故障或其他原因。
3、太原温控器加热指示灯一直亮是否正常？ 这种情况可以将太原温控器温控旋钮调至最低，等待40秒
左右看加热指示灯是否变亮，如果一直亮且太原温控器周边温度明显高于设定温度，说明太原温控器故
障或其他原因。 4、怎么判断太原温控器控制是否精确？ 可以用温度计测量太原温控器周边温度，再将
太原温控旋钮调至稍高于此温度，此时加热指示灯应该变亮，稍低于此温度，加热指示灯应该熄灭。要
说明的是太原温控器的控制一般情况下都有一定的偏差，不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
太原电采暖温控器开关 5、太原温控器加热指示灯一会变亮，一会又熄灭，这种情况正常吗？
如果系统在这种情况下运行，说明采暖系统正常运行。 太原电地暖温控器是太原电地暖设备中必不可少
的一件产品，选择也相当重要，选择太原电地暖温控器不要盲目看是否原装进口，更应该注重产品的设
计和选型，适用不适用，应该讲究实用性，便于操作，并不是功能越齐全的就越好。
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