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产品详情

S7-200 SMART 与调试助手之间 Modbus RTU 通信

???? STEP 7-Micro/WIN SMART ????? Modbus RTU ??/??????Modbus RTU ????
STEP7-Micro/WIN SMART ????“??”????“?”???????1.Modbus RTU??????

?1.Modbus RTU???

 注意：1. Modbus RTU
主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的，该库对 CPU 集成的 RS
485 通讯口 和 CM 01 信号板有效。该指令库将设置通信口工作在自由口模式下。2. Modbus RTU
主站指令库使用了一些用户中断功能，编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。3. Modbus RTU
主站指令库可以同时应用于CPU 集成的 RS 485 通讯口 和 CM01 信号板，此时集成的RS
485口使用Modbus RTU Master（v2.0）中指令，CM01信号板使用Modbus RTU
Master2（v2.0）中指令，如果只有一个主站则不做区分。

使用环境及所完成的通信任务

?????? STEP 7 Micro/WIN SMART ? ???? V2.5 ?? ModScan32? Modbus Slave??????????
ModScan32 ?? 8 ??????<-- ( S7-200 SMART ?????? ? VW1000~VW1014? Modbus Slave ?? 8
??????<-- ( S7-200 SMART ????? ? VW1000~VW1014

ModScan32 （S7 200 SMART 做从站）



1. ??ModScan32??

2. ??“Setup”---“Display Definition”---??"Slave Address"?3---“Point
Type”??????????????---“Length”?8

??2??????????OK

?2.Display Definition

3. ??“Connection”----“Connect”

?3. ????

? Connect?? Direct Connection to COM3???????????????? ????????CPU????

S7-200 SMART侧编程

1.??STEP 7 Micro/WIN SMART>???>???>?>Modbus RTU
Slave?v3.1?,??MBUS_INIT?MBUS_SLAVE???4??5???

?4. Modbus RTU Slave???

?5. MBUS_SLAVE

2.??????????????????????????????6???

?6.??????

3.????????????????????????????VB0????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????7???

?7.????????

4.??????????

???????

?8. ????

Modbus Slave (S7 200 SMART 做主站)

1. ??Modbus Slave??

2. ??"Setup"---"Slave Definition"---"Slave"?????---??Function”??????????????---"Quantity"?8-



--"Display"?Signed

??9??????????OK

?9.Slave Definition

3. ??"Connection"----"Connect"

?10. ????

? Connect?? Serial Port?? Mode
??RTU??Port3????????COM3????????????????????????CPU?????

S7-200 SMART侧编程

1.??STEP 7 Micro/WIN SMART>???>???>?>Modbus RTU
Master?v2.0?,??MBUS_CTRL?MBUS_MSG???11??12???

?11. ? SM0.0 ?? Modbus RTU ???????????

?12. ??Modbus RTU ???????

常见的错误：

如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误

从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误

从站掉电或不运行，网络故障都会造成主站 3 号错误

2.??????????????????????????????13???

?13.??????

3.????????????????????????????VB0????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????14???

?14.????????

4.??????????

通信测试结果

?M0.1???1??????????????VW1000-VW1014 ?8????????15???



?15.???????
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