
ABB变频器ACS510-01-195A-4故障维修LED绿灯不停闪烁报警原因

产品名称 ABB变频器ACS510-01-195A-4故障维修LED绿灯
不停闪烁报警原因

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器ACS510-01-195A-4故障维修LED绿灯不停闪烁报警原因1、LED绿灯不停闪烁～代表有“报警
”发生                     报警对比故障而已，并不算太严重，它往往是建议用户，提醒用户
类型的，一般不会直接造成停机。①：控制面板或者变频器本体上的LED绿灯不停闪烁。（需要注意的
是，如果操作错误，也可能会引起）。②：同样有报警字在0308-0309里边可以查询到。③：可以使用控
制面板，查询具体的报警内容和消息。发生报警了以后，即使什么动作都不做，几秒钟以后，面板上会
自动消失，但是如果报警状态始终存在着，报警的状态又很快会回到控制面板上。2、LED红灯常亮～代
表有“故障”发生当变频器检验到有一个非常严重的问题发生，或者它认为有故障存在，就会做出对应
的反应：①：红色LED灯常亮或者闪烁②：在参数组Group 30里边，提供了一些变频器能反应到的故障
功能，同时可以用户自己定义变频器的反应动作，0305-0307可以查到对应的故障字。③：控制面板会显
示出来对应的故障代码。④：如果电机正在旋转，发生故障后电机会停止工作。故障发生后操作：控制
面板上出现故障代码后，只要按下“菜单MUNU”、“确认（ENTER）”、“上↑”、“下↓”这些任
何一款按键，故障都会被清除一下显示状态。但是如果没有彻底清除掉故障的状态点，过了几秒钟以后
，故障消息仍然会再次显示在面板上。
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