
山东省西门子授权供应商---西门子变频器淄博市总代理

产品名称 山东省西门子授权供应商---西门子变频器淄博市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

如果安装了 WinCC (TIA Portal) ES Advanced/Professional 或 RT
Advanced/Professional
的两台计算机没有数据连接，仍然可通过移动介质实现传送 WinCC
(TIA Portal) V13 项目传送。

如果安装了 WinCC (TIA Portal) ES Advanced/Professional 或 RT Advanced/Professional的两台计算机没有数据连接，仍然可通过移动介质实现传送 WinCC (TIA Portal) V13 项目传送。
通常，需要使用数据连接（网线或其他）将 WinCC (TIA Portal) 组态的项目传送到操作屏上。自 WinCCV13 版本起，支持通过移动存储介质 （U 盘或其他）将项目离线传送到装有 WinCC RT 的计算机上。
WinCC Professional 的步骤

1.在 TIA Portal 的项目视图，选择一个需要传送到具有 WinCC Runtime
计算机上的HMI 项目。 

2.在 TIA Portal 的菜单，选择“在线 ->
将设备组态保存到文件系统”（V13），或 “在线 ->
下载到文件系统（V13SP1或更高版本）”。

图.
01在打开的组态对话框中，选择已连接的移动介质的存储路径，比如：



U 盘。如果需要，编译后的项目就会存到该路径。 

3.把移动介质连接到需要运行组态的计算机上。直接复制全部的组态文
件到计算机的本地硬盘。 

        注意
  不能直接从移动介质上启动组态。
4.在目标计算机上启动“WinCC RT Start” 工具。在“项目”中选择拷贝过来的组态。

图. 02 

   5.   然后在当前对话框中点击启动图标启动运行系统
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