
河南省西门子授权供应商---西门子变频器洛阳市总代理

产品名称 河南省西门子授权供应商---西门子变频器洛阳市
总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

我曾经碰到过三次这种情况，第一次是进口德国线的一个S7-317-2DP
，另外二次是国内生产线的一个S7-315-2DP,MMC卡没有接触现象，当
时现场设备不能启动，DP从站DP通讯不上，触摸屏没有连接上不能正
常显示PLC反馈的数据，PLC也是一直通电的，后检查PLC指示灯指示P
LC状态在STOP，使用钥匙开关打到STOP位置后复位PLC RUN灯亮，
但是触摸屏还是没有数据显示，从站也没有通讯上，将电脑到现场监控
发现没有程序，开始怀疑程序丢失了，下载程序发现下载不进去，断电
后通电发现PLC上所有指示灯都在亮，我就开始怀疑是不是MMC卡问
题导致，重新断电后将MMC拔出清洁重新插入后通电，再将钥匙开关
从RUN打到STOP再到RUN后正常，测试设备正常工作。

需要注意一个问题就是，MMC卡和PLC接触不好情况下，拔出后重新
插入往往可以正常，因为卡内的程序并没有丢，所以不需要重新下载程
序，特别是对于有第三方DP从站情况下，如果这个程序不是你编程的
，是厂家给的原始程序，或是自己在线从PLC上载来的程序，重新下载
程序后PLC可能不会运行，主要原因就是第三方的DP从站，你的电脑上
可能没有他的GSD文件，造成下载硬件状态PLC不能识别导致问题，碰



到这种情况需要你自己先在STEP7内安装第三方的DP从站的GSD文件，
并且重新做硬件组态，硬件组态地址和原来一样就可以了。此外如果你
在MMC是正常情况下，使用变量表做了对一些变量的置位，MMC卡接
触不好抽出重新插入后，原先变量表内置位的变量会复位。

其中我也犯过MMC卡没有接触好，误以为是程序丢失，重新下载程序
后部分DP从站不能正常运行，解决这个问题，是我一个痛苦的经历，
当时折腾了我好几个小时才解决
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