
新疆维吾尔族自治区西门子授权总代理---巴音郭楞蒙古自治州西门子
电机维修授权合作伙伴

产品名称 新疆维吾尔族自治区西门子授权总代理---巴音郭
楞蒙古自治州西门子电机维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

描述 属性为“仅存储在装载内存中”的数据块（无链接的
DB）不占用控制器主存储器的任何空间，只使用 CPU 装载存储器的存
储空间。因而适合存储控制器程序中不经常使用的大容量的数据，在
S7-1200/S7-1500 中使用 DB 块需要遵守下面的原则：

S7-1200 从固件版本 V2.0( 或更高 ) 并且STEP 7 (TIA Portal) V11+SP2 ( 或更高 ) 开始可以使用这些DB。

S7-1500需要使用STEP 7 (TIA Portal) V12 ( 或更高 ) 版本才能使用这些DB块。

例子因为主存储器只有有限的存储空间，对于处方的应用，例如，具有
不同处方值多重数据块只能存储在装载存储器中。这样，在主存储中只
有一个工作 DB 包含当前的处方。如果上面提到的 DB 配置已被装载进
CPU，这些数据块只存储在 CPU
的装载存储器中，不占用主存储器的任何空间。

图 01



图. 01 显示了装载存储器中未连接的 DB 与主存储器中相应次序 DB
之间数据传递的示例。使用下面两个功能块进行数据传递。

READ_DBL：从装载存储器中读数据块

WRIT_DBL：将数据块写入装载存储器

附件中是关于 WRITE-READ 功能块的样例程序 。DB
块被 CREATE_DB 功能块创建在装置存储区中。

下面将讲解如何创建一个未连接的 DB

打开工程向导创建一个全局的数据块 。

鼠标右键单击新创建的全局数据块，在弹出的菜单中选择“属性”条目。

选择“特性” 标签 然后使能特性“仅存储在装置存储区中”。

图片. 02

点击OK确认。

注意做为进一步应用也可以在全局库中创建未连接的DB块，通过这种
方法可以在其它项目中使用这里的元素。这样就可以避免对装载存储器
的周期写操作，毕竟装载存储器的使用寿命是有限的。更多的信息可以
在STEP 7 (TIA Portal) 的在线帮助中查询到

READ_DBL: 从装载存储区的数据块中读数据

WRIT_DBL: 向装载存储区的数据块中写数据

本文 中的截屏和下载文件都是使用 STEP 7  (TIA Portal) V13 创建的。
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