
内蒙古自治区西门子授权总代理---包头市西门子电机维修授权合作伙
伴

产品名称 内蒙古自治区西门子授权总代理---包头市西门子
电机维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

网络通信问题很多用户都碰到过，导致问题的原因很多。最近碰到的一
个ProFibus通信的问题，常见却不容易发现。我觉得很有必要给大家讲
讲。以后项目中要引以为戒啊！一个项目进行改造，在PROFIBUS网络
的后面增加了几个站点，距离也非常近，符合PROFIBUS网络长度的限
制，同时也符合网络的安装规范，接地也良好，施工完成后，从站出现
不定期的掉站情况，故事将带您一起分析故障的原因。现场总线网络比
较复杂，划分了好几个网段，根据现场测试简单画出网络拓扑图，如图
1所示。

为了便于分析，图1中的网络只是示意图，总共有三个网段，只有一个C
PU，从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。由于PRO
FIBUS通信是电压差分信号，故障发生在哪一个网段只是结果并不能判
断故障源。先使用Amprolyzer （PROFIBUS报文测试软件，可以在西门
子网站上下载）软件对整个网络进行测试，发现有报文错误。现场调试
最头疼的就是由多个网段组成的网络，必须单独测量，检查的方法也很
简单，就是排除法。首先进行网络分拆，屏蔽网段2，再在CPU上使用



终端电阻隔开CPU左边的36个从站，这样可以排除网段间的相互干扰。
最后发现大量的错误报文还是由CPU右边22个从站设备发出，这样就确
定了故障的网段。首先检查接地，表面看每个站点都接地良好，因为没
有考虑到接地电阻，接地线分布等原因，这些问题对于现场临时调试是
不可能的事情，所以就算接地良好。其次查看是否符合PROFIBUS安装
规范，包括站点间距离、是否有分支等，看了半天也没查出原因，就算
是没问题吧，因为查看每一个接头是否虚接同样不现实。都没有问题，
现场了解，在CPU右边22个从站设备的网段中进行过改造，添加了新设
备，有一个站点添加在原网段，后面又添加了一个中继器用于扩展和隔
离，检查了也没有发现问题，那么问题出现在哪里呢？表面看不出来，
只能通过示波器查看一下通信的物理信号，例如是否受到信号干扰以及
PROFIBUS安装问题等，使用示波器查看的波形图如图2所示
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