
上海ABB变频器模块损坏故障维修

产品名称 上海ABB变频器模块损坏故障维修

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

ABB变频器维修
|西门子
变频器维修|施耐
德变频器维修|海利普变频器维修|
安川变频器维修|三菱变频器维修|东元变频器维修
|松下变频器维修|富士变频器维修|台安变频器维修|台达变频器维修|东元变频器维修|LG变频器维修|力士
乐变频器维修|易能变频器维修|普传变频器维修|艾默生变频器维修|安邦信变频器维修|森兰变频器维修|欧
姆龙变频器等维修,ABB变频器维修，我们拥有一批jishuguoying和经验丰富的维修工程师，先进的维修测
试设备、充足的备品配件、良好
的服务，得到广大客户的认可与支持。ABB变频器维修
故障：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、
接地故障、不能调速、限流运行等；ABB变频器维修
常见故障代码：过电流、接地故障、保险丝熔断、负载短路、主回路过电压、主回路低电压、控制电源
异常、防止浪涌回路故障主回路电压异常、出去欠相 

免费检查、先核维修价，经用户认可再进行维修验、质量保证，电路板级维修价格优惠。

可提供上 门服务，速度快、价格优。。备件充足、交货迅速。所有维修变频器经负载试

显示GF故障：故障描述：在变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的约50%，就会显示GF
。在变频器输出侧发
生接地(由电机的烧损、绝缘劣化、电缆破
损引起的接触)。 ABB变频器维修
处理方法：由于在公司检查，只要送电就显示此故障，并且无法复位，确定是变频器损坏。出现此类故
障应该先检查传感器，如果是传感器损坏，更换后故障会消失。如果不是传感器损坏，就是检查周边线
路，修复周边线路就可以解决。上电无显示： 
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变频器上电无显示故障比较普遍，基本上可以确定故障点分为：整流模块、控制卡、电源

卡(驱动卡)。 

ABB变频器维修处理方法： 1、上电无显示的变频器，首先要检查整流模块，如果整流模块损坏，主回
路没有直流电压，开关电源就不会工作，变频器就没有显示。 2、电源卡上直流电压正常，开关电源不
工作。检查开关电源的负载没电压，该机器型号的开关电源结构比较普通，是UC3844芯片类型，加上过
流保护功能。只要修复该部分线路就修复电源板。 3、开关电源板上各路负载电压正常后，变频器如果
没有显示的情况下，就是控制卡损坏。只要更换控制卡，就可以修复。 ABB变频器维修，ABB变频器
故障*警代码：* OVERCURRENT过流 * DC OVERVOLT直流过压 * DEV OVERTEMP过温* SHORT
CIRC短路 * DC UNDERVOLT直流欠压 * AI* LOSS(AI* 丢失)* AI* LOSS(AI* 丢失) * MOT TEMP电机过温
** PANEL LOSS控制盘丢失** MOTOR STALL电机堵转 ** EXTERNAL FLT *外部故障* ** EXTERNAL FLT
*外部故障*** EARTH FAULT接地故障 ** UNDERLOAD欠载 ** THERM FAIL内部故障** OPEX
LINK(OPEX 连接) ** OPEX PWR(OPEX 电源) ** CURR MEAS电流测量** SUPPLY PHASE电源缺相 **
DRIVE ID传动识别号 ** CONFIG FILE配置文件** SERIAL * ERR串口 * 故障 ** EFB CONFIG FILE(EFB
配置文件) ** FORCE TRIP强制跳闸** EFB * ** EFB * ** EFB * ** MOTOR PHASE电机缺相 ** OUTPUT
WIRING输出接线故障** INCOMP SWTYPE软件版本不兼容 *** SERF CORRUPT *** RESERVED *** SERF
MACRO*** RESERVED *** RESERVED *** DSP T* OVERLOAD *** DSP T* OVERLOAD*** DSP T*
OVERLOAD *** DSP STACK ERROR *** RESERVED(OBSOLETE)*** OMIO ID ERROR *** EFB LOAD
ERROR **** PAR HZRPM参数不一致**** PAR PFCREFNG(PFC 参数错误) **** PAR AI SCAL(AI 参数错误)
**** PAR AO SCALE(AO 参数错误) **** PAR PCU *(功率参数错误*) **** PAR
EXTROMISSING扩展模块参数错误**** PAR FBUSMISSING总线*令错误 **** PAR PCU*功率参数错误*
**** PAR PFC IO *(PFC IO 参数错*) **** PAR PFC IO *(PFC IO 参数错*) **** PAR PFC IO *(PFC IO
参数错*)ABB变频器维修：ACS***系列、ACS***系列 、ACS***系列、ACS***系列、
ACS***系列、ACS***系列 、 ACS***系列、ACS***系列、ACS***系列；ABB变频器维修： ACS
***-**P系列直接转矩控制型变频器ACS ***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P*** ACS
***-**P-****-*+P***ACS ***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P***ACS
***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P***ACS ***-**P-****-*+P*** ACS
***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P***ACS ***-**P-****-*+P*** ACS ***-**P-****-*+P*** ACS
***-**P-****-*+P***ACS ***-**P-****-*+P***
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