
梅州市西门子PLC模块授权总经销商 中国授权SIEMENS一级总代理

产品名称 梅州市西门子PLC模块授权总经销商
中国授权SIEMENS一级总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

各位前辈，本人是个入门级的电工，之前请教过零地公用的问题，是因为之前在客户现场碰到过一起奇怪事件。

介绍下现场，化工厂，在一个车间里，主要生产湿氨（腐蚀性很强），导致现场地面非常湿，像下过小雨的地一样。我们公司买了三台ABB机器人进行码垛。当一切准备完毕，准备开机时，机器人一直提示报警，提示整流器启动错误。

但是我们自己的控制柜没什么问题。我们的柜子用了三相五线的，ABB柜子的电是从柜子里接出来的，三相加接地，不用零线。联系售后，售后坚持是零地共用问题（他们怀疑地线有问题），要求客户将零线和地线分开，但是客户的电工说，变压器出来的时候零地就是一根线，是从变压器中心点引出来的，没法解决。

后来，我们将柜子用木托盘垫起来，保持绝缘，但是机械手有预埋（地下挖个坑，埋上钢筋，把机器人放在钢筋上电焊烧死），柜子又和机器人通过航空插座连接，相当于还是接地了，还是无法启动。

第二台也是如此，第三台没拆，还在木架里，所以我把机器人和电控柜连接起来，这台是完全绝缘的，因为都是在木托盘上。经过这样测试，发现机器人没有问题，可以正常动作（但是有人一碰机器人的螺丝，或者电控柜金属处就被点的跳起来，我摸一下却没事，不知为啥）。

然后我让他们在设备附近打了个接地端，接上去，没有用。后来拉了一根四平方的接地，到车间外面大概20m处的一个消防栓上（零时线），竟然能开出来，以为一切解决了，松了口气，正常工作一晚后，他们把电关了，说把接地线走桥架。接完后，开机又不行了，机器人又提示同样的错误，后来又接了一个隔离变压器，接完后试了下，又可以开机了，想关一下看看后果，结果被客户否定了，人家着急生产。然后这设备就一直开到现在(没断电)。

到现在也不知道是什么原因，有没有了解的或者也碰到过了，让我涨涨知识，在此先感谢各位大师了。
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