
新疆200kw柴油发电机组|新疆康明斯发电机组

产品名称 新疆200kw柴油发电机组|新疆康明斯发电机组

公司名称 头屯河区恒汇机电鑫盛优远机电经销部

价格 74322.00/台

规格参数 品牌:康明斯发电机组
型号:NTA855-GA

公司地址 新疆乌鲁木齐头屯河恒汇机电

联系电话 0991-3112838 18139614222

产品详情

柴油发电机组输出电压不稳定解决方法

可能原因

1。电线接线部份松动 解决方法：检查柴油发电机组各连接部分，并与修理。

2。控制屏电压-电流选择开关失效 解决方法：柴油发电机组更换该开关。

3。控制屏电压调整电阻器失效 解决方法：更换电压调压电阻器。

4。电压表失效 解决方法：换电压表。

5。调压器不良或未调整调压器 解决方法：检查调压器。

6。柴油发电机组运转振动过大 解决方法：检查柴油发电机组避震设备。

7。引擎速度不稳定 解决方法：调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定。  
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