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产品详情

 邯郸中央空调冷凝器清洗方案

——邯郸捷通清洗工程有限公司

 

中央空调冷凝器极易结垢，正常在夏季供冷期应该做日常水处理，否则在高硬度水质的环境下运行，循
环水系统内溶 于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出，在冷凝器换热面管壁上形成水垢，导致热
交换效率降低。由于水的泥沙、细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥，会附着在冷凝器换热
管壁上形成泥垢，重时造成管路堵塞；而污垢、 粘泥会影响热交换效率，造成高压运行，严重时造成超
压停机。所有这些严重地影响了换热设备的正常运行。

 

对于中央空调冷凝器的清洗，通炮是最有效，最实用，最廉价的一种解决方案，通炮同时清洗水塔，可
以起到事半功倍的效果。下面为大家介绍下什么是通炮，和具体怎么通炮。      通炮是指 ，清洗
中央空调的冷却水炮，管壁粘附类似泥浆的微颗粒物质。铜管会受运行时间和水质影响，管壁粘附的物
质也越来越多，导致其冷热交换效率慢慢下降，产生高压，压力慢慢增大，设备负荷也随之慢慢增大。
清洗冷凝器和蒸发器水路累积到一定程度时，就要通炮。一般清洗的条件
，视冷却水源的清洁度而定，具体要看压力表，如果高压压力太高 ，一般就是冷却不行，就要清理一下
冷却水炮了。对主机水侧铜管进行“通炮”，适用于主机水侧铜管轻微软垢或新建系统，是一种经济有
效的方法。

       

具体操作：打开主机端盖，用通炮刷逐一对铜管逐根通炮，清洗管壁的生物粘泥和锈渣，通炮完毕则用



高压水冲洗干净， 然后将水室侧面、端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除，并刷两遍防锈漆，起到除锈、
防锈，除垢、防垢的作用。主机水侧铜管通炮清洗一般一年一次。
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