
沃尔沃VOLVO柴油发电机启动故障检测

产品名称 沃尔沃VOLVO柴油发电机启动故障检测

公司名称 深圳业诚动力机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:沃尔沃
型号:TAD1241GE

公司地址 深圳市宝安区石岩镇料坑第一工业区

联系电话 0755-29024516 13640906108

产品详情

 沃尔沃柴油发电机保养一般注意事项：

        1）在起动沃尔沃柴油发电机之前必先直观检查发动机和发动机房，是否有异常现象。

        2）预热时间可根据发动机的温度来调整，并能在起动前和起动后的50秒内持续工作。

        3）起动马达的接通时间最长为20秒，此后起动马达
的线圈即被断流80秒钟，以防止起动马达过热。

       
4）切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助发动机起动。这可能会在进气歧管内引起爆炸，有人身伤害的
危险。

        5）发动起动机后，还要检查仪表和报警显示值是否正常。

沃尔沃发电机冷却系统养注意事项：

        1）检查冷却系统有无泄漏或接头是否松动。

        2）检查冷却系统软管有无绽裂，及管夹箍是否松驰。

        3）检查水泵有无泄漏的迹象。

        4）检查风扇驱动皮带是否松驰及有无损坏。

        5）检查冷却液液位。如有必要，添加冷却液。

        6）检查散热器有无堵塞。



沃尔沃发电机组润滑系统保养注意事项：

        1）检查润滑油油位在“STOP”一侧是否在MIN（最低）和MAX （最高）标记之间。

        2）检查下列零部件处有无泄漏：曲轴密封、油底壳、机油滤清
器、机油油道堵头、机油压力传感器和气门室盖。
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