
晋州（柴油）发电机租赁晋州市大型出租公司

产品名称 晋州（柴油）发电机租赁晋州市大型出租公司

公司名称 电科环保科技有限公司

价格 777.00/台

规格参数 品牌:康明斯
型号:100kw至2000kw
产地:进口

公司地址 各地区均有办事处

联系电话  15166570070

产品详情

晋州发电机出租晋州发电机租赁数量多，功能齐全，有普通敞开式（主要用于偏远工地，对噪音要求不
高的地方），静音型（主要用于工厂，或有居民区的工地），电站型（主要用于市政工程等，此为小功
率机组），高压发电机组（主要用于油田，矿山等），重油发电机组（主要用于矿山，油田，海上钻井
平台，跨海大桥建设等用电量大用电时间久的地方），可不同用户的不同需求。发电机组操作规程

开机前检查：

检查蓄电池接线是否正确；

检查负载线接线是否正确；

检查机油及冷却水是否处于规定的液面；

检查燃油是否接通；

查看空气开关状态（必须处于断开位置）。

手动开机，停机步骤

将柴油机机旁箱或机组控制屏上的电源转换开关（钥匙）转到接通位；

启动柴油机，查看各电气仪表或控制器是否正常，机组是否有异响；

柴油机怠速运转一段时间（水温接近40℃左右）后升到稳定转速（高速）；



检查机组电压、频率是否正确；

注意观察各工作状态灯及油压，水温是否正常，机组是否有异响；

若机组各状态正常可合闸供电；

停机前须卸掉负载后再分闸，然后将柴油机转速降到怠速；

若机组已运行较长时间，须息速运转3分钟左右再按停机按钮，以便机组有足够的冷却时间。

注意事项：

若机组长期停机不用，应将蓄电池电源线断开；

若环境温度低于5℃，停机后应将冷却水放尽或在冷却水中添加防冻液；

在机组运行中经常检查各系统状态是否正常，建议每小时记录一次各仪表参数；

机组刚停机时，切勿打开水箱盖，否则冷却水会喷出造成烫伤；

一、每天保养：

检查柴油发电机工作日报；

检查柴油发电机：机油平面，冷却液平面。

日检柴油发电机有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。

二、每周保养：

重复每日的A级柴油发电机检查。

检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

检查水过滤器。

检查起动蓄电池。

起动柴油发电机并检查有无影响。

用空气及清水冼冷却器前后端的散热片。
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