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公司名称 重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司

价格 面议
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公司地址 重庆市渝中区协信阿卡迪亚

联系电话  18523118171

产品详情

中央空调最常见的故障维修

123到家维修——中央空调最常见的故障维修

室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法。

① 风机噪音高于额定值，请测定风机噪音，检查风机叶轮是否碰壳，轴承是否损坏，减震是否良好，
对症处理。

② 风管及阀门、风口风速过大，产生气流噪声，请调节各种阀门、风口，降低过高风速。

③ 风管系统消声设备不完善，请增加消声弯头等设备。

本公司常年承接东莞日立中央空调维修，清洗中央空调，三菱中央空调维修，约克中央空调维修，麦克
维尔中央空调维修，开利中央空调维修，特灵中央空调维修，大金中央空调维修，格力中央空调维修，
美的中央空调维修，富士通中央空调维修，海尔中央空调维修，松下中央空调维修保养、维护、清洗服
务！维修中心售后服务人员技术专业，客服电话24小时有人接听！

我们公司可以维修的中央空调品牌众多，我们专注于格力，开利，华岩空调清洗，美的，海尔，中央空
调清洗，日立，松下，东芝，三菱，空调清洗电话，大金，约克，远大，特灵，麦克维尔，海信，天加
，富士通，将军，盾安等品牌的家用和商用中央空调的售后维修保养维护清洗。

123到家维修——美的变频空调维修实例

机 型：KF-32GW/BM(F)



故障现象：室外机起动后，立即停机，故障灯亮，自诊断故障显示为1、3号灯亮，2号灯闪，故障内容为
电流控制异常。

分析处理：此故障一般为强电部分机率较高，因是外机启动后停机，故应把维修重点放在室外，测量室
外直流300V正常，说明滤波电路以前无异常问题，问题大概出现在IPM模块和压缩机部分，然后断开电
源，测量IPM模块端子阻值正常，压缩机U、V两端值偏大，约在50多欧姆，正常阻值为1-3欧左右，故判
为压缩机线圈烧坏引起电流偏大，导致空调不工作。

中央空调清洗-123到家(在线咨询)-华岩空调清洗由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。中央空调清
洗-123到家(在线咨询)-华岩空调清洗是重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司（www.cq123daojia.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张老师。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

