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产品详情

柴油发电机活塞环故障的诊断和排除方法

①触觉判断。可用起子触及气缸盖，若有振动感，则说明活塞环(第1道气环)碰击气缸台肩发出的声响。

② 听察判断。观察排气管和加机油口处脉动性冒烟是否与活塞声响相吻合。若吻合则说明活塞环与环槽
都磨损严重，导致活塞环漏气声响。

③试验判断。用起子做单缸断油试验，听其声音有减轻但不消失，且声响钝哑，说明是活塞环声响。拆
下喷油器，从喷油器孔向气缸内加注适量机油，然后装复喷油器，并起动柴油机，大型发电机租赁，若
短时间内声响消失，则说明活塞环与其环槽磨损严重。

柴油发电机组冒白烟是为什么？

1、发动机温度过低部分柴油未燃烧便变成油蒸汽，从排气管中随废气排出，发电机租赁价钱，冒白烟。

2、供油系中有水燃油中或燃烧室中有水分，水在气缸内被燃烧放出的热量加热成水蒸气，滁州发电机租
赁，从排气管排出形成白烟。

3 、喷油时间过迟由于喷油时间晚，喷油时气缸温度已下降，部分柴油未燃烧变成油蒸气，冒白烟。

4 、喷油嘴雾化不良雾化不良导致柴油未完全燃烧，和正常工作气缸排出的高温废气在排气管内汇合，
从而冒白烟。



5 、气缸压力过低部分柴油未经燃烧就变成油蒸汽，因此从排气管冒白烟。

柴油发电机组的水温多少为宜呢？

冬季气温较低，柴油发电机组环境温度也低，小型发电机租赁价格，冷却液的温度也会很低。所以柴油
发电机组冷却液温度上升也会慢一点，柴油发动机发挥最1大有效功率时，冷却液的温度应该在80°左右
。冬季使用柴油发电机组时，准备送电运行负载时应水温保证在80°左右为佳。

夏季气温较高，今年夏季气温更为反常。有的高温达到44.5°。柴油发电机组的冷却液在这样的高温季
节里温度上升很快。柴油发动机在100°水温高温下容易造成拉缸事故，所以柴油发电机组在冷却液超过
95°左右时应停止工作或者降低负载。

滁州发电机租赁-合肥华发发电设备公司-小型发电机租赁价格由合肥华发发电设备有限公司提供。滁州
发电机租赁-合肥华发发电设备公司-小型发电机租赁价格是合肥华发发电设备有限公司（www.ahfdjcz.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡
经理。
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