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产品名称 立式泵什么价位 立式泵 天津杰凯泵业有限公司

公司名称 天津杰凯泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区杨柳青镇双河村

联系电话 13820284148 13820284148

产品详情

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防
腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技术、技术力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

由于受泥沙，水流的冲刷，介质的腐蚀，立式管道泵叶轮会损坏（磨损或腐蚀）。叶片表面常形成沟槽
或条痕，或受空蚀破坏，叶片出现蜂窝状的孔洞，立式泵厂家，甚至穿孔。如果叶片铸造时就带有气孔
、砂眼或夹渣，运行后表面容易出现气孔，甚至裂缝。槽内立式泵叶轮损坏的修复方法

槽内立式泵叶轮损坏的修复有多种方法，立式泵什么价位，叶轮汽蚀修补的方法较多，如采用ARC高分
子复合材料涂护、粉末喷涂(焊)、环氧树脂涂护以及橡胶、尼龙复合材料修补等，还有采用不锈钢镶嵌
、堆焊等。采用环氧树脂高分子材料涂护具有施工方法简单、价格低廉等优点，而且效果好。通过优化
配比，有针对性地调整材料的性能指标，显示出高强度的粘接力和吸收冲击能量的韧性，具有很高的抗
汽蚀、磨蚀破坏的强度和硬度。

【立式离心泵】在工业生产、城市供水、高层建筑送水等领域都有非常良好的工作表现，它的使用也受
到了人们的肯定。因为它工作场所的特

殊性，所以立式离心泵工作时可能会发生的状况工作者要提前预备，好是在立式离心泵故障发生的一时
间能够有及时处理。接下来将

对几种常见的立式离心泵故障进行分析，希望这些解决办法能够为用户的工作提供帮助。



1、故障现象：泵不能排料

故障分析: a.旋转方向相反；b.吸入或排出阀关闭；c.入口无料或压力过低；

解决办法: a.确认旋转方向；b.确认阀门是否关闭；c.检查阀门和压力表；

2、故障现象：泵流量不足

故障分析: a.吸入或排出阀关闭； b.入口压力低； c.出口管线堵塞；

解决办法：a.确认阀门是否关闭；b.检查阀门是否打开；c.确认排出量是否正常；
3、故障现象：声音异常

故障分析: a.联轴节偏心大或润滑不良；b.电动机故障；c.减速机异常；

解决办法：a.找正或充填润滑脂；b.检查电动机；c.检查轴承和齿轮；4、故障现象：电流过大

故障分析: a.出口压力过高；b.熔体粘度过大；c.轴封装配不良；

解决办法：a.检查下游设备及管线；b.检验粘度；c.检查轴封，立式泵，适当调整；5、故障现象：泵突然
停止

故障分析: a.停电；b.电机过载保护；c.联轴器损坏；d.出口压力过高，联锁反应；

解决办法: a.检查电源；b.检查电动机；c.打开安全罩，盘车检查；d.检查仪表联锁系统；

外观形式:[立式泵]是立着的而卧式泵是横卧着

连接形式:立式泵自下而上叠加连接，立式泵哪家质量好，卧式泵纵向排列于底座上，立式泵通称管道泵
如立式管道离心泵，电机与泵体是子口连接；卧式泵是采用联轴器与电机连接，需要定期找正.

占地空间:立式泵占地面积小而[卧式泵]占用面积大.立式泵组的占地比卧式泵小，不一定要打基础；卧式
泵组设有底座，要打基础.

维修难度:立式泵检修难度大，如检修叶轮需将上部全部移去后方能进行；而卧式泵相对容易，如IS型泵
只要将进口管移去就能进行叶轮检修.

安装形式:立式泵为整体连接，安装较易；而卧式泵安装后需进行精度调整.

还有其他区别欢迎大家留言继续补充!!!

立式泵什么价位-立式泵-天津杰凯泵业有限公司(查看)由天津杰凯泵业有限公司提供。立式泵什么价位-
立式泵-天津杰凯泵业有限公司(查看)是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（
www.tjjk-



by.cn）还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。
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