
义乌佛堂专业空调维修电话义乌空调上门安装电话

产品名称 义乌佛堂专业空调维修电话义乌空调上门安装电
话

公司名称 义乌市卡赛电子商务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江省义乌市工人北路461号4楼

联系电话 18705787653 18157953255

产品详情

义乌佛堂专业空调维修电话义乌空调上门安装电话

 液体管温度状况 在正常情况下，液体管为温热。不正常情况下，液体管比较热。其原因是冷凝器散热
差，冷凝温度高或制冷剂流量过多。

 过滤器温度状况

基本状况与输液管相同，但它有一个突出的不正常现象，就是过滤器可能会发凉，其原因是过滤网孔被
污泥阻塞，使过滤器不畅通，当制冷剂流过滤网时，发生了节流现象，即有一部分液体气化吸热，使过
滤器发凉，严重的会结露。另一种不正常的现象是过滤器不热，与环境温度相当，其原因是过滤网完全
堵塞不通，制冷剂不能流动。

 吸气管的温度状况

正常情况下，吸气管用手摸感觉很凉，并结有露水。不正常情况下，一是吸气管较冷、露水太多，以致
使机壳大面积结露。原因是制冷剂流量过大，液体不能在蒸发器内全部气化，有液体回流现象。其危害
性是压缩机有可能湿行程运行，严重时就会产生液击，阀片受到威胁。二是吸气管不凉、不结露、机壳
很热。其原因是制冷剂流量太小或制冷剂量不足。其后果是使排气温度上升，制冷量下降。
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