
CSB蓄电池 GP121000CSB蓄电池代理价格

产品名称 CSB蓄电池 GP121000CSB蓄电池代理价格

公司名称 北京菲特斯科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 CSB:蓄电池
GP12:12V100AH
台湾:台湾

公司地址 北京市昌平区回龙观镇枫丹丽舍西路2号楼116

联系电话  18612228180

产品详情

CSB蓄电池  GP121000CSB蓄电池代理价格
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1、电源侧：主路、旁路开关合闸状态正常，各项电量数据无异常； 2、备用电池组：电池开关处于合闸
状态，现场电池组各电池外观正常，无变形、渗漏液现象；连接铜排及线缆正常，无外观及温升异常等
变化； 3、负载侧：各断路器状态无异常变化，各输出支路仪表显示供电电压、频率等数据无异常，各
开关节点及线缆无温升异常变化； 4、UPS本体：已转旁路运行状态，报警内容为BCB开路。
一、紧急处理措施 UPS出现异常切换，通过现场检查确定对后端负载输出未造成影响，现场运维人员立
即采取以下措施进行处理，防止外市电异常停电从而导致UPS所带机房负载出现异常断电现象。
1、立即联系UPS厂家技术人员到场检查及技术支持；
2、立即联系电池厂家技术人员到场技术支持及对电池组检查； 3、立即将UPS运行状态转换为主路正常
逆变供电模式，用临时电缆对异常切换UPS旁路电源作临时处理（从同机房其他负载最低的UPS输出屏支
路开关取电为UPS旁路供电），防止外市电异常造成中断。 二、故障原因排查
为尽快查明故障原因，现场运维人员对异常切换UPS从以下几个方面进行排查： 1、UPS厂家技术人员对
出现异常切换的UPS内部控制程序通过厂家内部专用软件进行排查，将故障UPS内部数据记录导出筛查；
2、现场运维人员从动环监控系统导出故障报警记录数据及UPS电池组的数据，并对数据进行检查核对和
分析，导出数据显示UPS电池组多块电池在倒闸切换放电瞬间电压为0，多块电压为0.4V左右，个别电池
电压出现3~4V不等。经分析故障原因极有可能为电池故障造成。 3、现场运维人员用万用表（因电池内
阻仪故障）对UPS电池组192块电池逐一进行单体电压测量，测量结果为整体电压在2.2~2.3V左右，个别
电池电压异常为2.8V左右，电池组外观无异常变化及渗漏液现象,电池组电压正常为430V;从电池组电压测
量数据显示除个别电池电压偏高外无特殊异常。
4、为准确定位故障电池，现场人员对UPS电池组进行分组隔离放电测试排查。
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