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产品详情

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则，柴油机故障的原因通常是多方面因素造成的，发电机，不同故障
表现出不同的现象，要排除故障，必须先查明故障的原因，在实践中通过看、听、摸、嗅等感觉，来发
现柴油机异常的表现，北京发电机组维修保养，从而发现问题，解决问题，消除故障。判断柴油机故障
的一般原则是：结合结构、联系原理、弄清现象、结合实际，从简到繁、由表及里、按系分段、查找原
因。

在长期的生产实践中，人们摸索总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法，通过仪表监测和
人体器管的感受，去观察和判断柴油机的运行情况。柴油发电机运转时的异常现象，通州发电机组租赁
，柴油机长期运转后，发生了故障，通常会遇到下列几种现象。运转时声音异常柴油机运转时发出不正
常的敲击声、放炮声、吹嘘声、排气声、周期性的摩擦声等。

发电机租赁厂家柴油机故障排查原则，运转异常柴油机不易启动、工作时出现剧烈震动，拖不动负载，
转速不稳定等。外观异常柴油机排气管冒白烟、黑烟、蓝烟，各系统出现漏油、漏水、漏气等。温度异
常机油温度或冷却水温度过高，轴承过热等。气味异常柴油机运行时，发出臭味、焦味、烟味等气味。

发电机组变压器的维护



发电机组变压器的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路、断线以及铁心的烧毁和套管、引出
线的故障。当变压器外部发生故障时，由于其绕组中将流过较大的短路电流，会使变压器温度上升，变
压器长时间过负载过励磁运行，也将引起绕组和铁心的过热和绝缘损坏。变压器发生下列异常应停电处
理:①变压器着火、冒烟;②端子过热熔断，形成非全相运行;③外壳破1裂、大量冒油(对湿式变压器);④套
管有严重破1裂和放电现象等。

发电机出现故障后，首先应当找出引起故障的原因和发生故障的部位，后采取相应的措施予以消除。必
要时应由专业的发电机修理企业或制造企业理。电流互感器使用中注意事项:对于高压绕组，在运行中二
次绕组必须可靠的进行保护接地，这样当一、二次绕组因绝缘破�1坏而被高压击穿时，则可将高压引人
大地，柴油发电机组，从而确保人身和设备安全。电流互感器二次侧不许开路。互感器的检修项目和检
修周期:电压互感器内部检修周期S一10年一次;电流互感器内部检修周期1-3年一次。检修项目:①直观检查
;②绝缘试验。

柴油机组的工作原理

在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞
上行的挤压下1，体积缩小，温度升高，达到了柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速
膨胀，推动活塞下行，称为作功。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推
动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

通州发电机组租赁-发电机-德创坤誉公司由德创坤誉科技(北京)有限公司提供。“发电机,发电机组”就
选德创坤誉科技(北京)有限公司（www.dckykj.com），公司位于：北京市通州区砖厂北里141号，多年来
，德创坤誉坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。德创坤誉期待成为您的长期合作伙伴！
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