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产品详情

日立螺杆空压机不加载的解决方法

遇到日立螺杆空压机不加载先不要慌，一步一步来检查具体的原因。首先我们检查检查供气管道上的阀
门是否开启或系统上是否有漏气现象，减少用气量。压力调节系统的功能是根据客户用气量的大小，自
动调节日立螺杆空压机，以便达到供需平衡。所以要对损坏的压力调节器及时更换，对失灵的压力调节
器及时调整。

空气过滤器堵塞，空气滤清器的作用是将吸入的空气加以过滤，保证进入日立螺杆空压机的空气清洁干
净。如果空气过滤器滤芯堵塞严重将影响到机组的进气量。所以必须及时更换其滤芯。油气分离器堵塞
，由于油路系统中或多或少存在某些杂质，空气压缩机，滤芯工作一段时间后，会发生阻塞现象使压缩
空气通过滤芯的阻力增加，影响机组的正常工作。因此，操作人员应根据监控器面板上显示的信号，及
时更换滤芯。进气阀的功能是控制进气量。机组满负荷运行时，进气阀处于全开状态。当用户所需用气
量减小时，由气量调节装置向进气阀输入压缩空气，使进气阀开度减小，从而减少压缩机的进气量，进
气阀故障将影响机组所带负荷的多少。

控制管路漏气将使进气阀无法全部打开以至于机组负荷无法带满。控制管路漏气将使进气阀开度无法减
小以至于管线压力高于卸载压力，而日立螺杆空压机无法自动卸载。控制管路过滤器堵塞将造成控制系
统故障，造成无法自动调节，所以必须要对过滤器滤芯进行清洁或更换。当卸载运行或停机时，放空阀
即打开，释放油气桶内的压力，使压缩机低负荷运转，或保证在无负载的情况下重新起动。放空阀、进
气调节阀故障将造成排气压力过高无法卸载，必须要保证其工作正常。检查压力设定。喷油机机组长时
间卸载运行危害较大，长时间卸载运行会引起油分离器中水含量增加，油乳化可能性增大。

任何日立螺杆空压机故障都需要仔细的慢慢排查，最终是可以找到原因的，处理好所有的故障才可以恢
复日立螺杆空压机正常运行。



日立螺杆空压机过载停机之分析

日立螺杆空压机的运用者们必定有遇到过主机或电机过载而停机的问题，不要担忧，东莞市工藤机电有
限公司为你们分忧解难。

一、电压太低：

一般的日立螺杆空压机额外工作压力为380V，上下答应起浮在5%左右。这里所说的电压是机器正常工作
的电压，因为许多工地上（工厂电压供给比较安稳一般不会有这种情况）变压器比较小，设备没有开的
时分电压有400V，可是设备一开电压就掉到350V，正常工作起来电压只要360V，短期运用问题不大，假
设长时间运用，势必对电器系统构成极大的损伤。

二、日立螺杆空压机机组压力逾越额外压力：

比如0.7MPa的机器，实践压力抵达0.75MPa，就简单出现过载现象。7公斤的日立螺杆空压机不要调到8公
斤用。榜首，万源无油空气压缩机公司，平安得不到保证，第二，设备耐压也不行，寿数减短。所以需
求多大压力，就选购相对应压力的日立螺杆空压机。

三、接线松动：

查看输入日立螺杆空压机电源线能否有发热烧焦的痕迹，首要查看一下三相电压线，若有松动或短路情
况，那么给予重接就好了。

四、日立螺杆空压机接触器毛病：

接触器里边的触头老化，吸合不良，接触面就小，电流就大了，万源螺杆式空压机厂家，日立螺杆空压
机过载是小事，电气系统焚毁才是我们不愿意看到的工作。

五、日立螺杆空压机油气别离芯堵塞：

油分芯堵塞，万源两级螺杆压缩机厂商，内压高了，负载大了，电流就高了，所以会过载。误区：不要
认为新换没多久的东西就不堵，现场环境脏，油气桶里边杂质多都简单使油分芯堵塞。新换的油分芯，
环境也还能够，可是工作200小时又堵塞了，这是和油分芯质量有联系的。

日立螺杆空压机是压缩空气的制造装置，被广泛应用于机械、电子、陶瓷、矿山、纺织、化工等各行业
的生产制造中，是现代工业的重要设备。如果突然开不了机，将会影响生产的顺利进行，造成巨大的损
失。下面为您总结导致日立螺杆空压机无法启动的原因：

日立螺杆空压机无法启动

1、保险丝烧毁；更换保险丝。

2、继电保护器过载作动；检修并复位。



3、接线松动或接触不良；检修上紧。

4、电压太低；检修。

5、电动机故障；检修或者更换。

6、机体出现故障;更换油品，用手转动机体，若无法转动，拆修。

7、继电器出现故障；检查电源线以及各接点。

8、开关接触不良或者故障；检查接线或更换开关。

9、油气桶油中有压力；检查泄放阀。

10、控制器检测到相序错误；检修/更换。

11、压力/传感器断线；检修/更换。

现在工厂的生产制造中，很多的设备都是需要用到压缩空气的，日立螺杆空压机无法启动，就意味着产
不了气，这些的用气设备也就无法正常工作了，导致生产不能顺利地进行。掌握可能导致日立螺杆空压
机无法启动的原因与解决方法，保证日立螺杆空压机的正常启动与运行。

万源两级螺杆压缩机厂商-工藤机电厂家(在线咨询)-空气压缩机由东莞市工藤机电有限公司提供。东莞市
工藤机电有限公司（www.gongteng.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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