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产品详情

凤城冷库安装与你谈谈；保鲜冷库频繁启动是什么原因？

 保鲜冷库冷链已成为生鲜行业的必备硬件设施，保障着生鲜产品从采收、加工生产、流通运输、贮藏
销售等各环节的新鲜品质。拥有丰富保鲜冷库设计安装经验的库华制冷提醒，保鲜冷库的设计建设一定
要根据具体使用需求定制合理的安装方案并专业施工，同时做好冷库的日常维护和定期保养，才能确保
冷库正常运行发挥保鲜作用。 那么保鲜冷库使用过程中出现问题怎么办？不慌张，请第一时间联系保鲜
冷库设计安装公司，等待专业售后处理。另外，制冷也建议可先在安装公司的专业指导下先进行初步的
自检，从而更快地定位故障原因，方便更快地处理修复。保鲜冷库频繁启动就属于较常遇到的故障之一
，那遇到这种故障要从何处下手解决呢？ 

保鲜冷库压缩机组佳通制冷建议可以先检查冷凝器上是否有污物影响了冷凝器的散热。散热不好会导致
制冷机冷凝压力过高，而为了保护制冷压缩机，在压力控制器的作用下机器停止运转，散热良好后，按
一下压控器上黑色复位按钮，机器就又自动恢复运行。保鲜冷库制冷压缩机组频繁启动还有可能是因为
制冷剂不足至使压缩机保护开关频繁动作，那就需要专业的冷库安装公司售后检修处理了。一般情况下
，水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升，水循环不良，水系统水流量或负荷太小，观察
视镜情况确定制冷剂是否不足，及时查漏修复后加足制冷剂，并应检查泵阀门和管路清除堵塞部分排净
气体，调整机组循环水量和运行模块。 同时，制冷建议在检修冷库频繁启动故障时可先自检看下控制器
的参数是否被操作过或设定出错造成的。另外，温控失灵、电器损坏等也都可能造成冷库频繁启动。因
此，冷库的日常维护和定期保养是不能忽视的，冷库管理人员应在发现异常运行的第一时间联系冷库售
后及时处理，以免影响库内储藏货品的保鲜效果。凤城冷库安装欢迎您咨询？

我们的地址：大连甘井子电话：0411-86446391联系手机：13236904069 期待您的咨询
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